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PCA LABORATORIUM
Akredytowane w zakresie pobierania | badania probek Katowice, 2018-08-09
Pt wad, Sciekdw, odpaddw, osadow, gleb
’ araz pomiaréw halasy, biogazu Strona: 1/2
i emisji zanieczyszczen do powietrza OBiKS 05/3455/2018/LB
AB 213 RAPORT Z BADAN NR 19245 / LB / 2018
Zleceniodawea: Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra" Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Chalupki
Inne dane: ul. Dtuga, budynek gminny po bytej straznicy
wojskowej - woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBiKS
Data pobierania: 2018-07-31
Data dostarczenia: 2018-07-31
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 266526
Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 18.9 °C 1.0 °C
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé <0.20 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smakfliczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.5 0.2
Y Przewodnosc elektryczna wiasciwa w 25°C 485 pSicm 15 uS/icm
Y Chior wolny 0.062 mg/l 0.01 mg/l
Y Azot amonowy <0.20 mg
Y Jon amonowy <0.26 ma/l
Y Azot azotynowy <(.020 mg/!
Y Azolyny <0.066 mg/l
Y Giin <10 Hg/l
Y Zelazo ogéine 113 Hgfi 11 ugh
Y Liczba bakterii grupy coli 0 Jtk/100 ml
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtkf100 m|
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Ogdina liczba mikroorganizmow w 22°C 48 jik/1 ml . [37-62] jékiml
¥ Pobieranie prébki wody do spozycia A
Numer préby 266526:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badan)
nr NS/HKIS/4560/2L/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r, i

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogblnej liczby
mikrooorganizmow w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokanuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badan biologicznych: 31.07.2018r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 03.08.2018r.
Data zakoficzenia pozostalych badan; 08.08.2018r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akeceptowalny dia laberatoryinego zespotu oceniajgcego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akeeptowalny dia laboratoryjnego zespofu oceniajacego.
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Katowice, 2018-08-09

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 19245 /LB / 2018
Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/8:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN IS0 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-08 5-700 mgfl Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
¥ R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
¥ R Smak/ Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN iSO 10523:2012 20-12.0
Y Przewodno$¢ elekiryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 1S8/cm
Y  Chlor wolny PBMAT/A1/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/l
Y  Azot amonowy PN-EN [SO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jon amonowy PN-EN ISC 11732:2007 0.26-130.0 mg/|
Y  Azot azotynowy PN-EN ISC 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y  Azotyny PN-EN 15G 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Glin PN-EN ISC 11885:2009 10-50G000 pg/l
Y Zelazo ogdlne PN-EN ISO 11885:2009 4.0-1000000 g/l
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN 150 ¢308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtik/100 mi
Y Liczba enterokokdw katowych PN-EN IS0 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 ml
Y  Liczba Escherichia coli PN-EN iSO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 m
Y Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN 180 6222: 2004 od 1 jik/1 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotycza Ilé/ik-:: dostarczonych prébek, nispewnodé wyniku nie uwzgiednta poblerania,
Jezeli nie podane inaczej dla probek rie pobranych przez Laboratarium: plan i procedury pobierania sg identyfikowsine u Klienta.

Y - badanie akredytowane zamiaszczone w Zakresie Axredytacii AB 213, N — badanie nicakredytowane, Y{P) - badanie akredyiowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

(NR} - badanie wykonane meteda alternalywng dla melody wskazanej w przepisie prawa - Laboralarium posiada dowody uzyskania réwnowaznosct wynikow, R — zamieszczony na pierwsze] stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody.

Whyniki ponize] (<) { powyzej (>) zakresu melody (z wyjatkiem badar biclogicznych) sg nieakredytowane.

Niepewno$¢: dla badad sensarycznych podano jako przedzial éredniej geometrycznej, dia badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru {wspdlezynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobienstwo 95%), dla pozostalych badan ckreslono jako niepewnosé razszerzang {wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Dia wynidw poniZe (<) | powyzej (>} zakresu melody oraz dla badan jakeéciowych niepewncéct nie podaje sig.

Daty wykonywania badan sq identyfikowaine w zapisach Laboralorium,
Skargt rozpalrywane sg zgednie 2 Pracedurg Ogoing P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byd powiclany jedynle w calogci.




