S

PANSTW@WY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA

w RACIBORZU

ul.Batorego 8, 47-400 Racibérz
NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014

Centrala
324152893

Tel, kem.
+48 604 106 359

Sekretariat
3245941 32

Fax
32 459 41 31

Oddzial Ekonomiczny
i Administracyjny

Kierownik Oddziatu
Ekonomicznego i
Administracyjnego,
Glowna Ksiegowa
324394135

Ksiggowose
324594134

Administracja
324152558
324594133

(Oddzial Nadzoru
Sanitarnego

Kierownik Oddziatu
Nadzora Sanitarnego
324594139

Sekcja Epidemiologii
32459 41 40
324594149

Sekeja Higieny
Zywnosci, Zywienia
i Przedmiotéw Uzytku
324594141
324594142

Sekcja Higiena Pracy
324594143

Sekeja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnege
3245941 44

Sekcja Higieny Komunafnej
i Srodowiska
324594145

Sekcja Higieny
Komunalnej i Srodowiska
{Punkt poboru prob}
324594146

Sekcja Higieny
- Daieci i Miodziezy
324594147

Sekcja Oswiaty Zdrowotngj
i Promocji Zdrowia
32459471 48

ppisrac@psseraciborz,pl

http://psseraciborz.pis.gov.pl

ONS/HK.0612.9.2016
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Wajt
Gminy Krzyzanowice

Realizujac obowiazek wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

29 marca 2007 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia (Dz.U.Nr.61,

poz.417 z pozn. zm.) przesylam w zalaczeniu oceng jakosci wody wodociagowej na

terenie gminy Krzyzanowice obgjmujaca rok 20135.

Zatacznik:

1. Ocena jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie gminy

Krzyzanowice w roku 2015.

Do wiadomosci:

1. Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,,Gorna Odra” Sp. z 0.0. z siedzibg

w Roszkowie, 47-450 Krzyzanowice, ul. Kolejowa 2/1

KSy/KSy

Rarina Telabska



OCENA JAKOSCI WODY DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE GMINY KRZYZANOWICE
W 2015 ROKU

Mieszkancy Gminy Krzyzanowice zaopatrywani sg w wode pochodzacg z zakupu. Ujecia wody
zlokalizowane sg na terenie gminy Krzanowice, woda czerpana jest z uje¢ glebinowych (studni)
polozonych pomigdzy Borucinem i Bojanowem, poddawana jest procesom uzdatniania na Stacji
Uzdatniania Wody zlokalizowanej obok studni i stamtad pompowana jest do sieci zasilajgc w wode
miejscowodci: Bienkowice, Boleslaw, Tworkow, Owsiszcze, Nowa Wioska, Krzyzanowice,
Roszkéw, Chalupki, Rudyszwald, Zabelkéw. Ponadto gmina Krzyzanowice jako jedna z nielicznych
posiada rezerwowe 7Zrodlo zaopatrzenia w wode w postaci ujecia i Stacji Uzdatniania Wody w
Rudyszwaldzie,

Mieszkancy gminy Krzyzanowice w liczbie ok.11200 zuzywajg wraz z nielicznymi przedsicbiorcami
okolo 900 m?/d. Dysirybutorem wody jest Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne ,,Gérna
Odra” Sp. z 0.0. w Roszkowie przy ul. Kolejowej 2/1. Przedsigbiorstwo to jest réwniez producentem
wody na Stacji w Rudyszwaldzie lecz w zdecydowanej wigkszosdei woda pochodzi z zakupu ktoérej
producentem jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 5.

W celu oceny jakosci wody wodociggowej prowadzone s3 systematyczne badania monitoringowe.
Badania te organizowane sa na zasadach okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. (Dz."U. Nr 61 poz.417 z pozn. zm.) i obejmuja zaréwno badania kontrolne
przeprowadzane przez Pafistwowg Inspekcje Sanitarng jak i badania przeprowadzane przez producenta
wody w ramach kontroli wewnetrznej.

Adresy punktéw poboru, reprezentujgcych dany obszar zaopatrzenia, oraz czestotliwosé badan
w poszezeg6lnych punktach w roku 2015 zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1 Wodociag Borucin (Gmina Krzyzanowice)

Lp. Adres punktu monitoringowego Liczba badan w roku

Rudyszwald, Stacja Uzdatniania Wody 1

Roszkow, ul. Kolejowa 2/1, PWK ,,Gérna Odra”

Bienkowice, ul. Szkolna 1, Szkota Podstawowa

Tworkéw, Hanowiec, przepompownia

bl P Rl lad fan
el L 8 B B

Krzyzanowice, ul. Wyzwolenia 1, Osrodek Zdrowia

Suma 10

W pobranych prébkach wody ocenie poddawano zarGwno parametry mikrobiologiczne jak
i fizykochemiczne w zakresie ustalonym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007t
(Dz. U. Nr 61 poz.417 z pdzn. zm.) i obejmujacym:

monitoring kontrolny — majacy na celu zweryfikowanie jakosci mikrobiologicznej wody, ocene
skutecznosei zastosowanych procesow uzdatniania i dezynfekeji a takze ocene jej akceptowalnodei
przez konsumentdw, oraz

monitoring przegladowy- w ktorym analizowany jest poszerzony zakres parametréw, umozliwiajacy
petng oceng bezpieczenstwa jej spozywania ze wzgledu na zdrowie ludzi.

Wyniki badan poszczegélnych parametrow jakosci wody do spozycia na terenie gminy
Krzyzanowice i ich wartoéci zestawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2
Wartosci
- dopuszczone
Najwyzsza < x s : 2 .
. wartosé wartosé wartosé decyzja PPIS
Prametr/jednostka dopgfszcza_lna_ srednia minimalna | maksymaina | w Raciborzu
wartosé/ stezenie :
do dnia
30.06.2016
temperatura wody (°C) - 11,8 6,2 17,7
chlor wolny {mg/l) 0,3 <0,02 0,06




Najwyzsza

Mikrobiologia dopuszczalna
warto§é/ stezenie
Eschenchlfn Ic;oh (jtk/100 0 0 0 0
Enterokoki (jtk/100 ml) 0 0 0 0
Bakterie grurpra]ylf) coli (jtk/100 0 0 0 0
Ogolna liczba . . bez
mikroorganizmow w 22+-2 bez megﬁi\.;tr:ﬂowych nieprawidtowych 0 1
C po 72 h (jik/1mi) zmian
Najwyzsze
Fizykochemia dopuszczalne
stezenie
akceptowalna i bez akceptt)c;\galna '
Barwa (mg/l Pt) mepraWt‘cHowych nieprawidiowych <2 7
_ zmian .
Zmian
Metnosc (NTU) 0-1 <0,2 0,26 0-3
Stezenie jonéw wodoru 6,5-9,5 74 73 76
(pH)
Przewodnos¢ (uSicm) 0-2500 475 465 485
Amonowy jon (mg/l) 0-0,50 <0,15 <0,2
akceptowalny i bez bez
Smak nieprawidiowych | nieprawidiowych Z0 1
Zmian zmian
akceptowalny i bez bez
Zapach nieprawidiowych | nieprawidtowych z1R 1
zmian zmian
Azotany (mg/l) 50 1,1 0,83 1,3
Azotyny mg/l - 0,50 - <0,05 0,05
Mangan (ug/l) 0-50 - <5 a0 0-73
Zelazo (ug/h) 0-200 - <32 <100 0-270
Bor mg/l 1,0 0,037 0,037 0,037
Bromiany (ug/l) 10 <3 <3 <3
Chiorki {mg/l) 0-250 7,9 7.6 82
Fluorki mg/l 1.5 0,19 0,18 0,2
Glin {(mikrog/l) (-200 <20 <20 <20
Kadm (ug/l) 5 <0,8 <0,8 <0,8
Nikiel (ugfl) 20 <2 <2 <2
Siarczany (mgfl) 0-250 37,6 376 37,8
Séd (mgfl) 0-200 9,5 9.5 9,5
Benzen (ug/l) 1,0 <Q,565 <0,55 <0,55
Utlenialnos¢ z KMnO4
(mg/l) 0-5,0 0,33 0,22 0,44
Twardos¢ (mgCaCO3/) 60-500 236 236 236
1,2-dichloroetan (pg/l) 3,0 <0,50 <0,50 <0,50
Dibroemochlorometan - <0,0015 <0,0015 <0,0015
Bromoform - <0,0015 <0,0015 <0,0015
Trichloroeten - <0,50 <0,50 <0,50
Tetrachloroeten - <0,50 <0,50 <(,50
Suma trichloroetenu |
tetrachloroetenu (ug/) 10 <1 <1 <1
Bromodichlorometan
(mg/l 0-0,015 <0,0005 0,0012
Trichlorometan 0-0,030 <0,0010 | 00015

{chicroform)




\

Suma THM (ug/) 100 <4,5 5,7 j
rgoiny Wegiel Organiczny bez nlegﬁi\ghdiowych 1,1 1 1,2
Azinofos etylowy(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0.01
Azinofos metylowy(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Chlorpiryfos(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Chlorpiryfos
metylo&r}rf}(/u o) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Diazynon{ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Etion{ug/l) 0-01 - <0,01 <0,01 <0,01
Fosalon{ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Heksakonazol{ugf) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Malation{ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <(,01
Mekarbam{ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Metidation(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Paraockson metytowy(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Paration metylowy(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Paration etylowy (ug/l) 0-01 <0,01 <0,01 <0,01
Pirymifos metylowy({ug/) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Profenofas(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Terbufos(ug/l) 0-0,1 <0,01 <0,01 <0,01
Tolclofos metylowy (ug) 3-0,1 <{,01 <0,01 <0,
Suma pestycydéw
fosforoorggnicanch(ugﬂ) 0-0,5 <001 <0.01 <0,01
Epoksyc:uhg(?’gtach!oru 0.0.03 <0,01 <001 <0,01
Dieldryna (ug/l) 0-0,030 <0,01 <0,01 <0,01
Aldryna (ug/l) 0-0,03 <0,01 <0,01 <0,01
HCB (ug/)) 0-0,10 <0,01 <0,01 <0,01
a-HCH (ug/l) 0-0,10 <0,01 <0,01 <0,01
B-HCH {ug/)) 0-0,10 - <0,01 <0,01 <0,01
y-HCH (ug/l) 0-0,10 <0, <(,01 <0,01
Heptachlor (ug/) 0-0,03 ~ <0,01 <0,01 <(,01
pp’-DDE (ug/l) 0-0,10 <0,01 <0,01 - <0,01
pp’-DDD (ugh) 0-0,10 <0,01 <0,01 <0,01
DMDT (ug/) 0-0,10 <0,01 <0,01 <0,01
Endryna (ug/l) 0-0,10 <0,01 <0,01 <0,01
Pestycydy (ug/l) 0-0,50 <0,01 <0,01 <0,01

Wyniki badan w ktérych stwierdzano nieprawidlowosci w wodzie wodociagowej gminy
Krzyzanowice zawiera tabela nr 3

Tabela nr 3
) _ _ Przekroczenia wartosci normatywnych
Parametr Ogolna liczba analiz Liczba analiz Procent [%]
Mangan 6 1 17

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu na wniosek Przedsigbiorstwa ,,Gorna Odra”
dopuscit w gminie Krzyzanowice inne, WyZsze graniczne stgZenia zelaza i manganu w wodzie oraz
wyzszg metnos¢ do dnia 30.06.2016. Prosba o ustanowienie wyzszych wartosei granicznych
spowodowana byla koniecznoscia zakupu wody ze Stacji Borucin, ktdéra wymagata modernizacji.
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przychylit sie do wniosku, poniewaZ nie ma
zadnych przeciwwskazan zdrowotnych do spozywania takiej wody. Podwyzszona wartogé metnoséci,
zelaza i manganu moze powodowaé natomiast ucigzliwosei w korzystaniu z wody na potrzeby
gospodarcze ( uzytkowanie urzadzen, barwienie prania itp.)



Analiza przeprowadzonych badan pozwala na stwierdzenie, e woda wodociqgowa na
terenie gminy Krzyianowice w roku 2015 byla bezpieczna pod wigledem zdrowotnym
i dopuszczona do spozycia przez ludzi. :

Dodatkowo Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu ocenie poddal réwniez
jakosé wody ze zrodelka zlokalizowanego w parku w Tworkowie. Przeprowadzone w roku 2015
badania wykazaty nieznaczne odchylenia od dopuszczalnych norm dla wody do spozycia ( woda lekko
kwasna, odczyn pH 5.9 oraz przekroczone dopuszczalne stezenie niklu, wynoszace 26 pg/i przy
dopuszczalnej wartosci 20 wg/l). Sporadyczne spoZywanie takiej wody nie stanowi jednak ryzyka
zdrowotnego.

Niniejsza ocenc sporzgdzono na podstawie § 17 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417
z pbzn. zm.).
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Earina Talabska
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