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Zleceniodawca Identyfikator: 2513 |
Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Gérna Qdra" sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow
Podstawa realizacji )
Zlecenie z dnia: 2013-03-07 nr 3/2013, numer systemowy: 13003525
Opis prébek
Koo - -
. Miejsce poboru ! etykieta T
laboratoryjny . Rodzaj prébki
prébki zleceniodawey
042044/03/2013 ~ Roszkow, ul. Kolejowa 2/1 Woda uzdatniona
o Budynek siedziby - PWK "Gérna Odra”
Dane zwiqzane z pobieraniem probek
s : : : : : :
laboratoryjny Data pobierania Préobkobiorca Metoda pobierania
.. probki _
042044/03/2013 . 2013-03-15, godz.08:21 Przedstawiciel Laboratorium PN-1S0 5667-5:2003, PN-EN 1SO
- O 19458:2007 (A)
Data rejestracji probek w laboratorium
2013-03-15, godz.13:33
Data rozpoczecia badan i
2013-03-15 ] i )
Data zakoriczenia badan
 2013-03-19
Uwagi -
e e
mgr Magdalena Wielgoes - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych mgr Katarzyna Gilowska
Grzegorz Klin - Zastepca Kierownika Dziatu Pobierania Probek C.J
mgr inz. Katarzyna Szota - Specjalista cwslowiko,
Marta Broniszewska - Zastgpca Kierownik Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii Specjaiista ds. projektow $rodowiskowych
SGS EKO-PROJEXT Sp.z oo, o
ul. Cleszyriska 524, 43.200 P_é‘szczyna
el (0-32) 449 25 O0: fax (G-32) 447 26 7%
REP §36-16-69-512 REGON 240957537
SG5 BX0-BROIERT Sp. 20 0. “ Lekalizacje; E Laboratoria:
; Pszozyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500  f +48 32 447 5072 % Pszeczyna 43-200, Cieszynska 52a
% Poznan 61-658, Gronowa 81 t -+ 48 32 449 2500 Hf +48 61 820 4031 1 Fifa 64-920, Na Leszkowie 4
§ Wraclaw 54-413, Klecifska 125 t +48 32 449 2500  f +48 71 358 7562 § Dzialdowo 13-200, Hallsra 35
g Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f +48 17 241 1391 % Lezajsk 37-300, Wierzawice §74
g Szezscin 71-425, Lutniana 39 pok.1%  t +48 31 421 3517 f +48 91 421 3517 E www.pl.sgs.com
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Mamber of the SG3 Group {SGS S4)

NIP 638-16-62-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski 5.4. 77 1060 1315 1000 6022 9571 3887
Sad Rejonowy Katowice - Wschad w Katowicach Wydzial VIl Gospodarczy Krajowego Roejestru Sadowege nr KRS 0000332989, Kapital zakladowy 2 558 900,00 z}
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/09316/03/2013

Pszczyna 2013-03-19

;: Wyniki badan | Niepewnos¢ Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawcze] rozszerzona 1) wartosci
042044/03/2013 wskaznikéw 2)
Odczyn (pH) - Kd-1-5.7-25 A 7.4 +0,3 65-95°
Przewodnoéé elekiryczna wiasciwa pS/icm  PN-EN27588:1999 A 499 +50 <2500 %1723
(PEW)
Mancan (M) e TPNENISG 17294-2:2006 1A < 4,0 - =50
Zelazo {Fe) 1ag/| PN-EN I1SC 17294-2:2006 A 73,0 +7.3 = 200
Metnosé NTU  |PN-EN ISO 7027:2003 11 A 0,69 30,21 <42
Barwa mgPtl | PN-EN 1O 7887:2012 1A <5 : <1579
‘Zapach “TToN  PN-EN1622:2006 1) A 1 - 1-5423
Smak TFN  {PN- EN1622:2006 1A 1 ) 10ge=y
Amonowy jor: (NH,) mgl | PNENISO 11732:2007 1A 0.07 3002 <05
“Azotany (NO) mgl  |PN-EN ISO 13395:2001 “ AT <450 - <5022
Azotyny (NO,) mgl | PN-EN ISO 13395:2001 A <0,03 - <0,5%%%
'Enterokoki kalowe jt/100ml | PN-EN 1SO 7899-2:2004 11 A 0 - 0
Liczba Clostridium perfringens jt¢100mt | Dyrektywa S8/83/WE z dn. 3 1 A 0 - 0%
facznie ze sporami listopadal9s8r.
“Liczba bakterii grupy coli jtki100ml | PN-EN ISO 1A 0 - g1z
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
"Liczba Escherichia coli jtki100mi | PN-EN ISO LA 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2008 i

ﬁkﬂDOmF!f&ba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

Warlosci wynikow bade? poprzedzone znakiem mniejszosel (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponize] b

olngj Granicy Oznaczalnosci metady.

Warlosci wynikéw badan poprzedzone znakiem wigkszosci (>} oznaczajg uzyskanie wyniku powyze] Gémej Granicy Oznaczalnosci metody.

1) Niepewnos¢ metody okrediono jako niepewncsc rozszerzona, Wspolczyrnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoscl 95%. Niepewnoss rozszerzong, podans dla analizy.

2} Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz. U.m

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
5} Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiagciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian,

r 61, poz. 417, zm. Dz. U, 2010, nr 72, poz. 456)

O+[azotyny)/3=<1, gdzie wartodci w nawiasach kwadratowych oznaczaig stezenie azotandw i
azotynow w mg/, ponadto stezenie azotyndw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybudii nie

rzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci,

nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnoéci innych mikroorganizméw chorobetworczych.

52z3)
51723
4.2.3)
222} Nalezy speini¢ warunek: {azotany)/5
przekraczalo wartosci 0,10 my/l
223 Nalezy badad w wodzie pochodzacej z ujgs powie
1.23)

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywang sporadycznie, nie w kolgjnych probkach, do 5% probek w ciggu roku.

Badana prébka wody spetnia wymagania okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 1. w sprawie jakosci wody przeznaczone
do spozycia przez ludzi {Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zm.).

i Identyfikacja metody badawczej

{K15.7.25

Zastosowana procedura badawcza

RJiI5T25m~ -lé’rocedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

SES ERG-PFROJEKT Sp. 2 .0

ul, Cieszynska 52A. 43-200 Pszezyna

A - metodyki akredytowane

$GS Eko-Projekt Sp. z 0.0, wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt comn. pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - leren, 1 - Pszezyng;
+ Raport 2 batlash moze by& wykorzystany | kopiowarny w calos

NA - metodyki nieakredytowans

tel. (0-32) 443 25 00 fax {0-32) 447 20 7%

M 635-96-69-5312. REGON 2543

2 - Pila: 3 - Dzigidowe; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawes

i, Kopiowanie czesciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemneg/ zgody laboratorium.




