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LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania | badania prébek
wad, sciekéw, odpadow, osadow, gieb
oraz pomiaréw hatasu, biogazu
i emisji zanieczyszczen do powietrza
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OBIKS 05/398/2019/LB/BOES

RAPORT Z BADAN NR 30615/ LB / 2019

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
“"Goérna Odra” Sp. z 0.0.

ui, Parkowa 1

47-451 TWORKOW

Woda Stan probki: bez zastrzezen

SUW Rudyszwatd
Woda produkowana na SUW

Laboratorium OBIKS

2019-10-03
2019-10-03

Data pobierania:
Data dostarczenia:

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 300106

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 11.5 °C 1.0 °c
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 1.1 NTU 6.2 NTU
Y Zapach f Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.0 0.2
Y Przewodno$¢ elektryczna whasciwa w 25°C 576 aSfem 17 uS/em
Y Chior wolny 0.05 mg/l 6.01 mg/l
Y Azot amenowy <0.20 mg/l
Y Jonamonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mg/|
Y Giin <10 ugft
Y Zelazo ogoine 79 ugh 8 gl
i. Y Liczba bakterii grupy coll 0 jtkM100mi
; Y Liczba Escherichia coli 0 fkH100 mi
Y Liczba enterokokdw katowych 0 Hk/100 mi
Y Ogdlna liczba mikroorganizmaw w 22°C 0 ki1 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia v

Numer proby 300106:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do :
wykonywania powyzszych badar (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badan)
nr NSIHKE$I4560IZLI§09-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.0raz

nr NS/HKiS/M560/ZL130-75/2019 wydane dnia 17.05.2019r.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogoélnej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badart biologicznych: 04.10.2019r.

Data zakoriczenia bada# biologicznych: 07.16.2019r.

Data zakoriczenia pozostatych badan: 11.10.2019r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboraloryjnego zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboraloryjnego zespolu oceniajacego.
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RAPORT Z BADAN NR 30615/LB / 2019
Metoda badawcza Zakres metody
Y TYemperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 C
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-08 5-700 mg/l P}
Y Metnose PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:20086 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN I1SO 10523:2012 2.0120
Y Przewadnost elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990¢ nSiem
Y  Chior woiny PB/BTH1/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/l
Y  Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y  Jon amonowy PN-EN I1SO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y  Azot azotynowy PN-EN ISO 13395:2001 0.020-2.50 ma/l
Y Azotyny PN-EN SO 13385:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Glin PN-EN ISO 11885:2009 10-500000 pgfi
Y Zelazo ogdlne PN-EN ISO 11885;2009 4.0-1000000 g/
Y Liczba balderii grupy coli PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 /106 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN 1SO 93G8-1: 2014-12+A1:2017 od 1 Hk/10C mi
Y Liczba enterokokéw kalowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 tk/10G ml
Y  Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 622Z: 2004 od 1 ithd1 ml
Y  Pobieranie prébki wody do spo2ycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN IS0 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane detyczace prébki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan leyczqilzlkD dostarczonych prébek, niepewnos$é wyniku nie uwzgigdnia poblerania,
Jazeli nie podanc naczej dla probek nie pobranych przez Laboratorium: plan | procedury pebierania sq identyfikowalne u klienta.

Y - badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y{P) — badanie akradytowane zamieszozone w zakrosie akredylacf podwylonawcy, .
{NR) - badanie wykonane matoda allernatywna dla melody wskazanej w przegisie prawa - Labaraloriurm posiada dowody uzyskania rownoweznosci wynikdw, R — zamigszczony na pierwszej stronio
komantarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakrasem melody,

Whriki penizej (<) | powyze] (=) zakresu melody (2 wylalkism badart biolegicznych) s4 nieakredylowanea,

Niepewnodé: dia badah sensoryeznych podano jako przedzial érednie geometryczne, dla badan biclogicznych podanc jaka przedzial niepewnoéci pomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobienstwo 95%), dia pozostalych badan okresiono jako niepewnoss rozszerzona (wspblczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodcbienstwo B5%).

Dia wynikow ponizej (<} | powyzej (>) zakresu metody oraz dia badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.
Daty wykonywania badan sa identyfilkowalne w zapisach Laboratorium, . .
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Procedurg Ogolng P-8 Rozpalrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w calosgi.




