N
g

OSRODEK BADAN | KONTROL! SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8 _
tel. 32725970 36+9 fax32/2587030 e-mail sekretariai@obiks.pl

www.obiks.pl
LABORATORIUM
P [:A Akredytowane w zakresie pobierania i badania probek Katowice, 2019-12-31
wod, Sciekow, odpadow, osadéw, gleb
v oraz pomiaréw halasu, blogazu Strona: 1/2
i emisji zanigczyszczen do powietrza OBiKé 05/398/201 QILBIBOES

AB 213 -
RAPORT Z BADAN NR 40306 / LB / 2019
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra™ Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzeZen
Miejsce pobierania: SUW Rudyszwaid
inne dane: Woda produkowana na SUW
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS ;
Data pobierania: 2019-12-09 '
Data dostarczenia: 2019-12-09 1
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 302745
Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 9.1 °C 1.0 °C
Y Barwa <5 mg#h Pt
Y Metnosé 0.72 NTU 0.14 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <
Y pH 7.0 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wlasciwa w 25°C 549 pSiem 18 HS/em
Y Chlor wolny 0.04 mg# 0.01 mg/i
Y Azot amonowy <(.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/
Y Azot azotynowy <0.020 mgfi
Y Azotyny <0.066 mg/l
Y Glin 40 g/l 4 W/l
Y Zelazo ogdine 16 pg/l 2 Hg/l
Y Liczba bakierii grupy cofi 0 jtk/100 m¢
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokow kalowych 0 /100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C v jtki1 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia v

i

Nurner préby 302745:

taboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badan)
nr NS/HKi$/4560/21L/81-189/2019 obowiazujace do dnia 21.11.2020r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooarganizméw w 22°C oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zieceniodawca.

Data rozpoczecia badar bioclogicznych: 09.12,2019r.

Data zakoriczenia badar biclogiczaych: 12.12.2010r.

Data zakoriczenia pozostalych badan: 30.12.2019r,

Barwa: Akceptowalna dla faboratoryjinego zespetu oceniajgcego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dia laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryinego zespolu oceniajgcego.
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RAPORT Z BADAN NR 40306 / LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN IS0 7887:2012 pki.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN SO 7027-1:2016-09 0.20-80C NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak/ Liczba pregowa smaku / TFN PN-EN 1622:20086 1-16
Y pH PN-EN IS0 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodnosé elekiryczna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-85990 uSfcm
Y  Chlor wolny PB/BT/M1/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/t
Y  Azot amonowy PN-EN SO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jon amonowy PN-EN ISC 11732:2007 0.26-130.0 mo/l
Y  Azot azotynowy PN-EN SO 13395:2001 0.020-2.50 mg/|
Y  Azotyny PN-EN 130 13385:2001 0.066-8.25 mg/
Y Giin PN-EN 1SO 11885:2009 10-500000 pgl
Y Zelazo ogdine PN-EN ISO 11885:2009 4.0-1000800 ug/t
Y Liczba bakferii grupy cofi PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/10G ml
Y liczba Escherichia coli PN-EN {50 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokdw katowych PN-EN iSO 7899-2; 2004 od 1 tk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 6222 2004 od 1 kit ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN 1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

A — badanie akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredytacii AB 213
KIIR— badania wykénywane w misjscach innych niz stata siedzibe Laboratorium
— badanie nieakredytowane {nle zamleszczone w zakresie akredytagji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej iub powyze akradytowanego zakresu metody)
A{P) ~ badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredylaci dostawcy usfug laberatoryinych,
NiP) - badanie nieakradytowane wykonane przer podwykonawce,
R) - badanie wykonane metoda altematywnsg dia metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosct Wynikodw,
W) — preywolane dokumenty odniesienia zostaly wyeofane przez Polski Komitet Normalizacyiny bez lub z zastapieniem
— zamieszozony komentarz do wyniku
Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prabki (w fym mogace wolywad na waznose wynikéw, data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari) zostaly podane przez Klienta
wyniki badan dotyczs fylko dostarczon?rch probek, niepewnose wyniku (jezeli podano) nié uwzglednia pobierania. Jezeli nie podanc inaczej dia probek nie pobranych przez Laboratorium: plan
| procedury pobierania sg identyfikowaine u Kiienta, X .
Dia prébek pobieranych przez Laboratorium: Elanyl harmonogramy | procedury pobierania doslgpne s3 w siedzible Laboratorium; dape dolyczace prabki mogacee mied wplyw na waznosé wynikow
&A‘f tymn purit pobrania craz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta. K
iepewnosé i(e‘zeli podanc): dla badan senserycznych podane jeke przedziat Srednie] geometryczne), dla badan hiafegicznych podanc jako przedzial nispewnosci poriaru (wspélezynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 85%), dia pozostalych badar okreslone jake niepewno$t rozszerzona {wspoiczynnik rozszerzenia k=2, prawdepodobisristwo 95%).
Wyniki ponizej (<) | powyZef (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane,
Dla wynikéw ponacha_{ (<) ppwyé%{ﬂ zakrasu metody oraz dia badan jakosciowych niepewnoédl nie podaje sig,
W przypadku badar bidlogicznych wyniki podane w farmie <4 nale?y intepretowac jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszef niz 4.
Daly wykonywania badart sq identyfikowalne w zagisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sq zgodnie 7 Instrukeja egélnolaboratoryjng /0134 ,Rozpatrywanie skarg”.
Rapart moze by¢ powielany jadynie w catosci.




