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Zleceniodawca - “Identyfikator: 2513

Przedsiebiorstwo Wodomagowo Kanallzacyjne "Gérna Odra" sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkéw

Podstawa realizacji:
Umowa z dnia: 2013-03-25, numer systemowy ‘13004134

‘Opis probek ‘ ,
- ‘Numer .- ' s
 laboratoryjny  Micisce pobars/ ety
pRIBML Ll S T |
045532/03/2013 Sie¢ wodociggowa Woda uzdatniona
- Szko%a Podstawowa w Bolestawiu

zane z pobleramem' ':robek

Obierania | Prébkobiorca

2013-03-25, godz.10:08 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SQO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
19458:2007 (A)

045532/03/2013

.Data rejestracji probek w laboratorium
2013-03-25, godz.14:19 '

poczecia badan
2013-03-25
. Data zakoriczenia badast
2013-03-29
Uwagi
Autoryzowat: Sporzadzi;
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych mygr Katarzyna Gilowska
Grzegorz Kiin - Zastepca Kierownika Dziatu Pobierania Probek Ck\
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR S$B/11467/03/2013

Pszczyna 2013-03-29

> V o Wyniki badaii | ‘Niepewnosé | Dopuszczalne :
parametr Jednostka Identyfika - rozszerzona 1} wartoscl
L o ~ _ oassa2/08i2013] wakatnikéw 2)
Odczyn (pH) - K31-5.7-25 A 72 0.3, 65.-95529
Przewodnosé elektryczna wiadciwa rSicm PN-EN 27888:1999 A 498 +50 £2500°% 1729
(PEW)
Metnosé NTU PN-EN 1SC 7027:2003 15 A 1,45 10,44 511423
Barwa mgPt/l PN-EN {30 7887:2012 15 A 5 - £ 15423
Zapach TON PN - EN 1822:2006 11 A 1 - 1-5%238
Smak TFN PN - EN 1822:2006 14 A 1 - 1-§423
Amonowy jon (NH,™ mg/l PN-EN IS0 11732:2007 11 A 0,06 +0,02 <05
Enterokoki kalowe #k/100ml PN-EN [SO 7899-2:2004 A 0 - 0
Liczba Clostridium perfringens itk/100ml | Dyrekiywa 98/83/WE z dn. 3 A o] - 029
fgoznie ze sporami fistopadal998 r.
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m| |PN-EN SO 11 A 6] - 0123
9308-1:2004+Ap1:2005+AC; 2009
Liczba Escherichia coli jtk/100ml |PN-EN ISO 11 A 0 - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
jtki100m| - ficzba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

Wartoscl wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanis wyniku ponizej Dolnej Granicy Oznaczalnosci metody.
Wartosci wyniktw badan goprzadzone znakiem wiekszossi {=) oznaczajg uzyskanie wyniku powyzsj Gormef Granicy Oznaczalnodci metody.

1) Niepewnosé melody okreélono jako niepewnosé rozszerzong, Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong pedano dia analizy.

2} Zgoanie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonsj do spoycia przez ludzi (Dz. U. nr 81, poz. 417, zm. Dz. U. 2010, nr 72, poz. 468)

5z.3)
5i7.23)
4.z.3)

2.z.3)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
5) Parametr powinien byé uwzgledniony przy ecenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.
Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujgé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalnych wartosci,

nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnoéci innych mikroorganizmow chorobotwérezych.

1.2.3)

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.,

Identyfikacja metody badawe:

Zastosowana proced

KJ1-5.7.25

'I.(J-J-5.7.25 - “Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

------ Koniec sprawozdania ------

1T £

s T el E 3.
 43-200 Pszozyna
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A - metodyki akredytowane

NA - metodyki nieakredytowane
$GS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wezysikie zlecsnia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com. pl

Miejsce wykonania analiz: C - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowe; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
» Raport z badash moze byd wykorzystany i kopiowany w calodci. Kopiowanie czesciows jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnef 2gody iaboratorium.



