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Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne "Gérna Qdra” Sp. z 0.0.

ui. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2015-08-12 nr 7/2015, numer systemowy: 15013428

Cel badarn: § obszar regulowany prawnie
Opis prébek _ _ _ _
Nr laboratoryjny Miejsce poboru f etykicta Préobka:
prébki ' zleceniodawcy
087988/08/2015 Chatupki ul. Raciborska Woda uzdatniona
Myjnia
Dane zwigzane z pobieraniem probek
Nr |ab°[zt£rﬂ"y Data pobierania _ : Prébkobiorca Metoda pobierania
Probki
087988/08/2015 2015-08-14, godz.10:32 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISQ 5667-5:2003, PN-EN 150
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2015-08-14, godz.13:33 2015-08-14 2015-08-19
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
Sporzgdzit

Lokalizacje:
Pszozyna 43-200, Cisszynska 52z t+43 32 449 2500 f+48 32 447 2072

Paznan 51-655, Gronowa 81 £+28 32 449 2500 t/f +48 61 820 4021
Wractaw S4-424, Muchoborska 18 t+4B 32 449 2500 f+48 71 358 7562
Letajsk 37-300, Wierzawics 874 1 +48 37 449 2500 48 17 241 1391
Szezecin 70-BE1, Gdatiska 16 B 1+48 91421 3617 f+48 91 421 3517

Laboratoria:
Pszozyna
Pita
Bzialdawa
Lazajsk

mgr Katarzyna Gilowska

@Dw s\

Specjalista ds. projektow srodowiskowych

43-200, Cigszynska 52a
€4-920, Na Laszkowie 4
13-200, Hallera 35

37-300, Wisrzawice 374

winvw. bl sgs.com

Membar of the 8GS Eroup (SGS SA}

NP 586-000-55-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. 51, Warszawy w Warszawis, Al Wydziai Gospodarszy Krejowego Befestry Sadowego nr KRS 0000027334

Kapitat zaitladawy 16 144 200,00 z!




Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/48981/08/2015

Pszczyna 2015-08-19

S L | Wynii _ba_da'ﬁ' Niepewnosé | gl -§ |
% Ozhaczany paramet SR -rozszerzona (U):'EE e
g _ . 087988!08[2015 125 51
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 74 +0 3 TE|BS| 65-95%%
Chior wolny mgl KJ--5.7-27 (A) 0,06 +0.01 TE|BS| <038i%2
Przewodnosé elektryczna uSlem PN-EN 27888:1999 (A} 487 +49 TEIBS| <2500%1n=3
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ugf| PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) 37,9 +3.8 PS | BS <50
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,96 +0,29 PSiBS <1423
Barwa mgPt/l PN-EN 1SO 7887:2012 (A) <5 - P5:BS £15923
Liczba progowa zapachu (TON} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS -Azs
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | BS -Hz3
Amenowy jon (NH,") mgh PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 - PS|BS 0,5
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m# PN-EN ISO 0 - P51 BS gh=3
9308-1:2004+Ap1:2005+AC.2009
{(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS | BS 0
9308-1:2004+Ap1.2005+AC:2009 :
(A)
Liczba enterokokdw katowych jtk/100mlI PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS|BS§ ¢
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS{BS p22z3
facznie ze sporami listopada1998 r. (A)

jtk/100m] - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

U - niepewnosé metody badari fizyko-chemicznych okreslona jako niepewnosé rozszerzong. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych | parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISG/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

R Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wfasclwoscl korozyjnych wody.

i3 za W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wodg w érodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mgl.

a=3 Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.

Hed Nalezy badac w wodzie pochodzgoej z ujgt powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoéci, nalezy zbadac, czy nie ma zagroZenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacege z obecnosci inreych mikroorganizméw
chorobotwdrczych.

Ne3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.

51723

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Qznaczana w temperaturze 25°C

Identyflkacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

KJ-I-5. 7 27

KJ—[ B, 7 27 Precedura badawcza werSJa 03 z dnla 15 06 2011

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowal:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokumaent zostat wystawiony zgodnie z Qgétnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

hitp:/fwww.sgs.anatizysrodowiska. plfpadstrona.’uslugr) w oparciu o kidre zrealizowano usluge. Nalezy zwrécic szezegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedziainosei,
odszkadowan i jurysdykeji zawarte w OWSU,

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawca | wediug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. 8GS Poiska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z reatizowania praw i obowigzkdw
wynikajgcyeh z zawartych porozumieri.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega sciganiu w swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w caloéci, kopiowanie czesciowe jest dopuszezalne pe uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiardw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sie fylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczonc, ze probeki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawey, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpawiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé prébki.




