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LABORATORIUM
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AB 213 RAPORT Z BADAN NR 28318 /LB / 2019

Zleceniodawca: Przedsichiorstwo Wedociagowo-Kanalizacyjne

"Gorna Odra" Sp. z o0.0.

al. Parkowa 1

47-451 TWORKOW
Badany obiekt: Woeda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Przedszkole w Bolestawiu
inne dane: Woda z sieci wodociagowej

Laboratorium OBIKS

Data pobierania: 2019-09-09
Data dostarczenia: 2019-09-09
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 298577
Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 13.9 °C 1.0 °C
Y Barwa <5 mgi/l Pt
Y Metnosé 0.23 NTU ¢.05 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak/ Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.7 .2
¥ Przewodno$é elektryczna wlasciwa w 25°C 482 uSfom 14 gSfem
¥ Chlor wolny 0.03 mg/l 0.01 mg/l
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y .Jon amonowy <G.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azolyny <0.066 mg/l
Y Glin <10 ught
Y Zelazo ogélne 4 ug/l 04 ug/l
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/i100 ml
Y Liczha enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
Y Qgoblna liczha mikreorganizméw w 22°C 0 jtk/ 1 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia v
Numer proby 208577;

L.aboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPiS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badan)

dnia 20.11.2018r.0raz
ia 17.05.2019r.

)

smaku, zapachu oraz ogélnej liczby

mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowos$ci zmian dokonuje Zleceniodawcea.

Data rozpoczecia badan biologiczrych: 10.69.209r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 13.09.2019r.

Data zakorczenia pozostatych badan: 23.09.2019r,

Barwa; Akceptowaina dia laboratoryjnege zespotu oceniajgcego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
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Katowice, 2019-09-23
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RAPORT Z BADAN NR 28318 /LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/C.01.07.2018 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN {80 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/fi Pt
Y Methosé PN-EN iSO 7027-1:2018-08 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN ISC 10523:2012 2.0-12.6
Y Przewodnosc elektryczna wiasciwa w 25°C PN-LN 278881999 10-99990 pSfem
Y  Chlor welny PB/BT/11/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/l
Y Azof amonowy PN-EN 1SO 11732:2007 0.20-100.0 mg/i
Y Jon amonowy PN-EN IS0 11732:2007 0.26-130.0 my/l
Y  Azot azotynowy PN-EN ISO 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y  Azotyny PN-EN ISO 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Glin PN-EN ISO 11885:2009 10-500000 g/l
Y Zelazo ogoine PN-EN 1SO 11885:2009 4.,0-1000000 Mg/l
Y Liczha bakierii grupy coii PN-EN 1S0O 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/10C mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN 150 9308-1: 2014-12+A1,2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba enterckokdw katowych PN-EN 8O 7899-2: 2004 od 1 itk/100 ml
Y Ogdlna liczba mikroorganizmdw w 22°C PN-EN [SO 6222: 2004 od 1 /1 mi
Y  Pobieranie prdbki wody do spozycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN I1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla probek nie pobranych grzez)l,aborjalnrium dena dotyczace probki zoslaly podane przez Klienta, wyniki badar dotycza tylko dostarczonych probek, nispewnosé wyniku nie uwzglednia pobierania,
Jezedi nie podano inaczej dia probek nie pobranych przez Laboratorium: plan § procedury pebierania s identyfikewalne o Klienta.

Y — badanie akredglowane zamieszezone w Zakresie Akredytacii AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie alredylowane zamieszczone w zakresie akredytac podwykonawey,

{NR) - badanie wykonane melodq altematywny dla metody wskazanej w przepisie prawa - Lahoratorium pesiada dowedy uzyskania rownowaznoscl wynikow, R — zamieszczony na plerwszej stronie
kamentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powy2ej (>) zakresu metody {z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieskredytowane.

Niepewnos¢: dia badan sensorycznych podano Jako przedzial Sredniej geometrycznej, dla badan biclogicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspélczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodebienstwo 95%), dia pozoslalyeh badan ckreslono jako niepewnosd rozszerzona (wspdlczynnik fezszerzenia k=2, prawdopodobiaristwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powy#ej (>) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.
Daly wykonywania badar: s3 identyfikowalne w zgrisach Laboratorium.
Skargi rozpalrywane sa zgodnie z Procedurg Ogoing P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raporl moze by powielany jedynie w caloéci.




