Strona nr 1/2

PCA

PoLsKis CENTRUM
AKREDYTALS]

AB 1232
Pszczyna 2012-12-20

Zlec awca.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR.SBI45641 1212012

| Identyfikator

ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkéw

Przéds&eb:brstwo Wodociagowo -.Kanalizacyjne "Gérna Odra" sp. 2 0.0.

Umowa z dnia: 2012-03-15 nr 4/20

Opisprébek

_ . Numer:
_ laboratoryjny .
. . p bki ‘ x i G N PR
037504/12/2012 Stacja Uzdatniania Wody

___Rudyszwatd

e

037504/12/2012

134

IR

'Data rejestracji
2012-12-14, godz.14:45

Dait‘a"rbzpoczﬁia'baahﬁx? s

2012-12-14

:Data L
" _utoryzowat: Sporzadzt:

mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

mgr inz. Katarzyna Szota - Specjalista

mgr Marta Broniszewska - Z-ca Kierownika Dziatu Mikrobiologii i Parazytologii

$6Y EKO-PROJEKT 55,20, 0. | Lokalizacjo:

Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 61-668, Gronowa 81
Wroctaw 54-473, Klevinska 125
Lezajsk 37-300, Wierzawics 874

E Szazecin 71-425, Lutniana 39 pok.18

]

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 81 421 3517

f +48 32 447 2072
14 +48 61 B20 4031
i +48 71 358 7562
f +4817 241 1391
f +48 91 421 3817

mgr Katarzyna Gilowska

Specjalista ds. projektow srodowiskowych

Laboratoria:

Pszezyna ’ 43-200, Cieszyniska 52a
Pita 64-920, Na teszkowis 4
Dziatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wisrzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SBS Group (SGS SA}

NIP 63.846769-512, REGON 240157837, Konto: ING Bank $laski 8.4, 77 1060 13
. ‘ . . | . . H ) WAL 15 1000 0022 9871
8ad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziaf VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege nr KRS 0000332989, Kapitat zakladowy 2 559 000 ?)%6;



Strona nr 2/2 Pszczyna 2012-12-20
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/45641/12/2012

| Jed Identyfit

Odczyn {pH} - KJ-5.7-25 0 A 8,9 +0,3 6,5-9,552¥
F;Dréewodnoéé elektryczna wiasciwa pSfcm | PN-EN27888.1999 o] A 590 59 £ 250081729
(PEW)

Mangan (Mn) ug/l PN-EN 150 17204-2:2006 11 A 13,1 +14 £50
Zelazo (Fe) ug!l PN-EN 1SO 17294-2:2006 1 A 178 +18 £ 200
Metnosé NTU = |PN-EN ISO 7027:2003 1] A 0,24 +0,08 - <1429
Barwa mgPtl |PN-EN SO 7887:2012 1 A <5 - < 16423
Zapach TON PN - EN 1622:2006 1 A 1 - 1-5423
Smak TFN PN - EN 1622:2006 11 A 1 - 1-8429
% nowy jon (NH,") mgl | PN-EN ISO 11732:2007 il A 0,19 +0.04 <05
Azotany (NO3) mg/l PN-EN IS0 13395:2001 1A < 4 50 - < 5028
Azotyny (NO;) mgi | PN-EN [SO 13395:2001 A <00 - <0,5229
Enterokoki kalowe jtk/100ml | PN-EN 180 7889-2:2004 1] A 0 - 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml | Dyrektywa 98/83/WE zdn. 3 1M A 0 - 0223
fgcznie ze sporami listopada1998 r,

Liczba bakterii grupy coli ji/100ml | PN-EN ISO 1M A 0 - Q1=

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Liczba Escherichia coli jtk/100m| | PN-EN ISO il A 1] - 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009

kA100m - liczba jednostek tworzacych kelonie w 100 ml

Wartodci wynikdw badan poprzedzone znakiem mnigjszoécl (<} oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolngj Granicy Oznaczalnesci metody.
Wartodci wynikow badar poprzedzone znakiem wigkszosci (>) oznaczajg uzyskanie wyniku powyzej Gornej Granicy Oznaczalinoéc! metody.

1) Niepewnoéé metody okreslono jako niepewnoss rozszerzong, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 85%. Niepewno$é rozszerzong podano dia analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 64 poz. 417, zm, Dz. U. 2010+, nr 72, poz. 486)

523 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

s1723) 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C
+2.3) Akceptowalny przez konsumenkdw | bez nieprawidiowych zmian.

222 Nalezy spemié warunek: [azotany]/50+[azotynyl/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow i

azotynéw w mg/l, ponadto stezenie azotynéw w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowsj lub innych urzadzen dystrybucji nie
przekraczato warto$ci 0,10 mg/l

i Nalezy badaé w wodzie pochodzace] z uje¢ powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalnych wartosci,
halezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiege wynikajacego z ohecnasei innych mikroorganizméow chorohotwdrczych.
123) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadyczhie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

Badana probka wody spetnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 81, poz. 417 z pdzn. zZm.).
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KJH-5.7-256 KJ-1-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011
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A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane ' o
SGS Eke-Projekt $p. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSLU dostepnymi na stronie www.ekoprojekt.com. p!

Migjsce wykonania analiz: 0 - teren; | - Pszozyna; 2 - Pila; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezaisk; P - badania wykonane przez padwykonawce
« Raport z badar moze byd wykorzystany i kopiowany w caloécr. Kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
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