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Posws Lonsmest Akredytowane w zakresie pobiorania i badania probek Strona: 1/2
AXBIDLTREY wid, §ciekéw, odpaddw, osaddw, gleb . .
oraz pomiari hatas, biogazs. OBIKS 05/731/2018/LB/BOES

i emisji zanieczyszezen do powletrza

RAPORT Z BADAN NR 7757 / LB / 2018

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Goérna Cdra" Sp. z 0.0.
ut. Parkowa 1
A7-451 TWORKOW

Badany obiekt: : Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobierania: Szkota Podstawowa w Bolestawiu '
Inne dane: Waoda w sieci wodociggowej
Prébkobiorca; Labaoratorium OBIKS
Data pobierania: 2018-03-28
Data dostarczenia: 2018-03-28
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: - 256019
Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 7.8 *C 1.0 °c
Y Barwa <5 mg/t Pt
Y Msatnosé 0.41 NTU 0.08 NTU
Y Zapach {Liczba progowa zapachu / TON <1
Y S8mak/Liczha progowa smaku / TFN <1
Y pH 78 0.2
Y Przewodnos¢ elektryczna whasciwa w 25°C 469 pS/em 14 #S/cm
Y Chior wolny 0.02 mo/l 0.01 mgt
Y Azot amonowy <(.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg#l-
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mgf
¥ Glin <10 po/l
¥ Zelazo ogdlne 10 poit 1 pan
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk100 mi
Y Liczba enterokokéw katowych 0 JtkM100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtkM100 ml
Y Ogéina liczba mikroorganizméw w 22°C 0 jtkftml
Y Pobieranie prébkl wody do spozycia \4
© Numer préby 256019:

. Laboratorium DBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badan)
nr NSIHKIS!4560/Z1./81-208/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

* W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smakw, zapachu oraz ogéine; liczby
* mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca,

- Data rozpoczecia badan biclogiczaych: 28.03.2018r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 31.03.2018r.

Data zakoriezenla pozostalych badar: 16.04.2018r.

Barwa: Akceptowalna dla laborataryjnego zespolu oceniajacego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjmego zespotu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjmego zespoli oceniajacego.
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Katowice, 2018-04-17

Strona: 2/2
RAPORT 2 BADAN NR 7757 / LB / 2018
Metoda badawcza Zakres metody

Y Temperatura PB/BT/E/R;07.05.2013 0.0-35.0 -
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pht.7 + AP1:2015-06 5-700 mgfl Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-08 - 0.20-800 NTU

- ¥ R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2005 1-1000

. Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2008 . 1-16

¥ pH . PN-EN IS0 10523:2012 2.0-12.0

I Y  Przewodnosé elektryczna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1998 10-99990 pSfem
: Y  Chiorwolny i PB/BT/1/E 22.06.2018 0.02-8.0 mg/

Y  Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mgh
Y  Jon amonowy PN-EN 18O 11732:2007 0.26-130.0 mgh
Y Azotazotynowy PN-EN {80 133985:2001 0.020-2.50 maft
Y Azolyny PN-EN ISO 13385:2001 0.066-8.26 mg/l
Y Glin PN-EN ISO 11885:2009' 10-500000 poht
Y Zelazo ogéine PN-EN ISO 11885:2009 ) 4.0-1000000 Hght
Y  Liczba bakterii grupy coli PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1;2017 ed 1 jtk/400 ml
Y Liczba enterokokow katowych PN-EN ISQ 7899-2; 2004 odt - jtk/100 ml
Y  Liczba Escherichia coli PN-EN SO 8308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 Jtk/ 160 m)
Y  Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 180 6222: 2004 od 1 JikM mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia PN-IS0 5667-5:2003, PN-EN SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

} Dia probek ria pobram IZOZ Laboratorium dene dotyezage prébki zost dane przez Klienta, wyniki bada dolycza tylke dostarczonych prébek, nig wnost wynike nig Liwzglednia pobisrania.
: Jaicgi nia pudam inaég? dpla probek nie pobranych przgz Lahafalorhm: plegl ?;raee ury pobieran%“?a identyfikowalria u lxianta. ve

i ¥ —badania akredytewane zamieszczons w Zakresie Akredytacji AB 213, N ~ badanie nleakredylowans, Y(P} ~ badanis akradylowene zamleszczone w zakresie akredytaci podwykonawcy, .
NR) - badania wy!!lonana melody alternatywnag dia metody \gskézane' W przepisie prawa - Labory;torium po(sigda dowody uzyskania réwnowanodd wynikdw, R — zan?li?;zczony a3 pierwszel stronie
entarz do wyniku lub wynik paza akre WaNym zakresem metoéy.

1 Wynikl ponizej (<) | powylej (>} zakrasu metody (x wyjgtklem badan biclogicznych) sa nleskredytowans,

Niepewnos6; dia badar sensaryezn odano jake dzist Srednief geometryczne), dla badart biologicznyeh podano jeko przedzlal niepewnosci pamiara {(wspblczynnik rozszerzenia k=2,
- prawdapodabieriatwo 95%), dlgpuzyn‘gllagych badar’\ uﬁfr:?'alono Taky ni?pgwnoéé rorszarzeng (wepditzynaik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo gg%).

Dia wynikiw ponize] (<} | powy2e] {>) zakresu metody oraz dla badart jakosciowych nispewnoéci nie podaje sig.

 Daty wykonywania badat sa Idantyfkawsing w 28pisach Laboralorium, o _
{ Skargi rozpatrywana sa zgodnis 2 Procadurg Ogélng P-B  Rozpatrywanie skarg®, Raport moze byé powialany jedvnie w calodel




