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Podstawa realizaciji §

Umowa z dnia: 2015-01-29, numer systemowy: 15003432

Cel badan: obszar regulowany prawnie
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/fetykista - Prébka:
proébki zleceniodawcy
041757/08/2015 Stacja Uzdatniania Wody Rudyszwatd Woda uzdatniona
Woda produkowana na SUW

Dane zwiazane z pobieraniem préobek

Nr Iabo%t!:)_ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
probki
041757/08/2015 2015-08-14, godz.11:15 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania: |zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakorniczenia badan §

2015-08-14, godz.13:33 2015-08-14 2015-08-18

Uwagi

| Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

Sporzadzit
mgr Katarzyna Gilowska

Galowskeq
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Branzg Qabseny Sraduiviths

Lekalizacle: Laboratoria:
" 1 Pszezyna 45-200, Cisszynska 52a t +48 32 448 2500 {448 32 447 2072 Pszezyha 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 81-855, Gronowa 81 t+43 32 449 2500 £/ +48 61 320 4031 Pia 64-820, Na Leszkowia 4
Wroclaw 54-424, Muchohorska 18 t +48 52 449 2500 f+48 77 358 7582 [zialdoweo 13-200, Hallera 35
Laizjsk 37-300, Wiarzawice 374 t +48 32 449 2560 f+48 17 241 1397 Lezajsk 37-300, Wierzawics 874
Szezacin 76-661, Gdanska 16 B t +48 81 421 3537 f+48 91 421 3517
wovw. pl.sgs.com
2 Member of the SG5 Group (565 SA)
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Strona nr 2/2 Pszczyna 2015-08-20
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/49135/08/2015

Y TSRt L Lot :'.?.' .- Wyniki badaﬁ NtePewnOéc . ?{g D°puszczame o
Jednostka .| - '9entvfikaciametody . ) 7T | vopezerona | B8 & | arto&ci (os;
S o woi-badawezef - o FERTIRRSCEE AN - H ot (NDS),
s BRIt - 1041757/08/2015] |24 8| wskaznikéw .
pH - PN-EN [SO 10523:2012 (A) 6,9 TEIKM! 65-95923
Przewodno$é elektryczna usSfem PN-EN 27888:1989 (A) 564 +57 TEJKMi =250091723
wiasciwa {(PEW) w temp, 25°C
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027:2003 (A) 0,58 +0,18 PS | KM <1023
Barwa mgP/! PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS | KM £15%23
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS { KM SRS
Liczba progowa smaku (TEN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS KM _923
Amonowy jon (NH,'} mg! PN-EN 1SQ 11732:2007 (A) 0,11 +0,03 PSTKM <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mf PN-EN ISO 0 - PS | KM phed
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
{(A)
Liczba Escherichia coli jk/100mi PN-EN ISC 0 - PS KM 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009
(A)
Liczba enterokokow katowych jti/100m| PN-EN SO 7899-2:2004 (A) 0 - PS IKM 0
Livzba Clostridium perfringens jtkf100mt Dyrektywa 98/83/WE z'dn. 3 ) - PS | KM o2=2
tacznie ze sporami listopada1988 r. (A)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
U - niepewno$¢ metody badar fizyko-chemicznych okresiono jako niepewnos$é rozszerzong. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiclogicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKNHISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 28.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

5) 2.3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Y23 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

fz3 Nalezy badaé w wodzie pochodzgcej z uigé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci, naley zbadag, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wyhikajacego z obecnosci innych mikroorganizméw
chorobotwérczych.

R Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.

Binza Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25°C

 Identyfikacja metody badawezej | .- " Zastosowanaprocedurabadawcza

PN-EN 1622:2008 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykanania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

WartoSci wynikow badari poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.

Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Kus - Kierownik Operacyjny Laboratcrium
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-—-- Koniec dokumentu --—---

Ninlejszy dokument zostat wystawiony zgednie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sa na stronie:

hitp:/iwww .sgs.analizysrodowiska.pl/podstronafusiugi), w oparciu o ktdre zrealizowane ushuge, Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar | jurysdykcii zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynicnymi ze Zleceniodawea | wediug Jego wskazowek, jesh
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedziaing$é jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizewania praw | chowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i faiszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | podiega $ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze byt wykcrzystywany i kopiowany w calogci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystiie wyniki badar! | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odrosza sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nig ponosi edpowiedziaincsci za pochodzenie, sposdb pobrania | reprezentatywnoéé probki.




