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Stronanr 1/2°
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/08997/04/2012

Zleceniodawcea .

Przedsiebiorstwo Wodomagowo Kanallzacy]ne “Gérna Odra" sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow

‘Podstawa rea .
Umowa z dnia: 2012 03-15, numer systemowy: 12003171

Opis probek |

Rodzaj probki

| Stacja Uzdatniania Wody Woda uzdatniona

Rudyszwald

Lo Prébkobiorca ‘ Metoda pobierania
laboratoryjny : _

probki -

037478/03/2012
Data rejestracji prébek.w. laboratorium
2012-03-27, godz.15:10
Data rozpoczecia badan:
2012-03-27
)ata zakoficzenia badan -
2012-03-30

2012-03-27, godz.08:25 Przedstawiciel Laboratorium

PN-ISO 5687-5:2003 A

Uwagi
Autoryzowat: Sgorzgdzi!;
mgr Magdalena Wielgos - Zastgpca Kierownika Dzialu Analiz Nieorganicznych mgr Katarzyna Gilowska
mgr Marta Broniszewska - Specjalista (‘:c\om

Menadzer Projektu

SGS EKQ-PROJEKT Sp.z 0. ¢
ul, Cieszyiiska 524, 43-200 Pszczyna
tel. {0-32) 449 25 00! fax {0-32) 447 20 72
NIP 638-16-69-512. REGON 240157537
AQ-

SGS EKO-PROMEKT 50.20.9. | Lokalizacje:

Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznaf 61-655, Gronowa 81
Wroctaw 54-413, Klecifiska 125
LeZajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin 71-425, Lutniana 39 pok.19

t 48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
1 +48 32 449 2500
1t +48 91 421 3517

Laboratoria:

1 +48 32 447 2072 Pszozyna
of +48 61 820 4031 Fita

f +48 71 358 7562 Dziatdows
f +48 17 241 1391 Lezaisk

f+48 87 421 3617

43-200, Cleszyriska 52a
64-950, MNa Leszkowie 4
13-200. Haliera 36
37-300, Wierzawice 874
www.pl.sgs.com

Member of the SGS Graup [S5S SA}

) NIP 638-16-63-512, REGON 240157537, Konto: ING Bank Slaski 5.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejorowy Katowice - Wschéd w Katowicach Wydziat Viil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegs nr KRS 0000332889, Kepital zakiadowy 2 559 000,00 zf
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR S$B/08997/04/2012

! Wynikl badan Dopuszczalne
aczany parametr ja:metody ba zej : wartosci
o ' ' wskaznikéw 2)

Odczyn {(pH) ) - KJ--5.7-25 A 6,8 +0,3 6,5.95%2%
Przewodnosé elektryczna wiasciwa uSfem |PN-EN 27888:1999 A 521 +53 <2500 51 12
(PEW)
Mangan (Mn) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2006 1A 8,6 0,9 <50
Zelazo (Fe) pgl PN-EN 1SO 17294-2:2005 1} A 129 +13 <200
Metnoéé NTU PN-EN 1SO 7027:2003 17 A 1,36 +0,41 = 1423
Barwa mgPt! {PN-EN ISOC 7887:2002 1 A <5 - < 15423
Zapach TON PN- EN 1622:2008 11 A 1 - 1-5423
Smak TFN PN - EN 1622:2008 i A 1 - 1-§423
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN I1SO 11732:2007 11 A 0,12 +0,02 <05
Azotany (NO3) mg/l ~ |PN-EN SO 13395:2001 11 A < 4,50 - < 50 222
Azotyny (NO,) mgyl PN-EN 1SO 13395:2001 A < 0,03 - <0522
Enterokoki katowe jtk100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 1j A 0 - 0
Liczba Clostridium perfringens jtkt100m| | Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 1 A 0 - 02*®
{gcznle ze sporami listopada1998 r,
Bakterie grupy coli ji100m1 | PN-EN ISO 11 A 0 - Q=¥

: 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
Escherichia coli ji100ml [PN-ENISO 11 A 0 - 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC: 2009

1) Nispewnost metody okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnodci 85%. Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy.

2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 20.03.2007 £, w sprawis jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi{Dz. U. nr 81 poz. 417, zm. Dz. 5. 2010r, nr 72, poz. 488)

jtx/100m - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

523 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5i7z3) 5) Parametr powinien byé¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25°C

4z3) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

2z2) Nalezy spetic¢ warunek: [azotany}50+[azotynyl/3=<1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow i
azotynéw w mght, ponadto stgzenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucii nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/

223) Nalezy badaé w wodzie pochodzace] z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci,
nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obacnosci innych mikroorganizméw chaorobotwérezych.

1.2.3)

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w koleinych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.

Zastosowana pr

cja metody badawcze] :

KJ-1-5.7-25 K.J-I-5.7.25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

SGS EKO-PROJEKT Sp. z 0. ¢
ul. Cieszyniska 52A. 43-200 Pszczyna
tel. (0-32) 448 25 00: fax {0.32) 447 2072
NIP 638-16-69-512. REGON 240157537
-10.

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowana
SGS Eko-Projekt 5p. z .o, wszystkie zlecenia realizuje zgodnié z OWSU dostepriymi na stronie www. skoprojekt.cam.pl

Miejsce wykonania anatiz: O - terem 1 - Pszezyna, 2 - Pila; 3 - Dzialdows; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawce
» Raport z badar mote byé wykorzystany i kopiowany w caloscl. Kopiowanie czedciows jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemne/ zgody laboraforium.
+ Wszystkie wyniki badan i pomiarow zesfawione w tym raporcie odnosza sig tyiko do badanych prébek.

68 EXQ-PROJEKT 50.20.0. § 4 gkatizacje:

Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 61-655, Gronowa 81
Wroclaw 54-413, Klecinska 125

tezajsk 37-300, Wierzawice 374

Szczecin 71-425, Lutniana 39 pok.i8

t +48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
1 +48 32 448 2500
t +48 32 448 2500
t +43 81 421 3517

f +468 32 447 2072
t/i +48 81 820 401
f +48 71 368 7662
f+48 17 241 1391
£ +48 91 421 3817

Lahoratoria:
Pszozyna
Pita
Dzialdowo
Lezajsk

43-200, Cieszyiiska 524
64-920, Na Leszkowie 4
13-2Q0, Hallera 35

37-300, Wisrzawice 874

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group (SBS SA)

B NIP 838-16-69-512, REGON 240157537, Konta: iNG Bank Slaski
) i ) - I . : aski S.A. 77 1050 1315 1000 0022 9571 3867
Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicack Wydzial VIt Gespadarczy Krajowege Rejestru Sadowego nr KRS 0000332988, Kapital zaldadowy 2 558 000,00 =zt



