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Zleceniodawca

ID: 2513

Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne "Gérna QOdra" Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkéw

Podstawa realizacji

Umowa z dnia: 2015-01-29, numer systemowy: 15003432

Cel badan:

obszar regulowany prawnie

Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
041746/06/2015 Stacja Uzdatniania Wody Rudyszwatd Woda uzdatniona
Woda produkowana na SUW

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr Iabo::a:’tl’t:_ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
proébki .
041746/06/2015 2015-06-25, godz.08:28 Przedstawiciel Laboratorium PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
. 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak

Metnoéé: brak

Zapach; brak

Plan pobierania:

|zgodnie 2 harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakoficzenia badan

2015-06-25, godz.15:38 2015-06-25 2015-07-02
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
Sporzadzit:
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NP 586-D00-56-08, REGON 000744259, Sad Rejonowy dia M. BL Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gaspoedarczy Krajowege Aejestru Sedowago nr KRS 0000027324
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- . | . R m— ‘-_'Wyniki_‘b*adaﬁ Niepewnosé - | 5l 8| Dopuszczalne
o Oznéczany 'pa;ja_metr__ Je d'néstka-, ; Idgntyftkacja metody S : rozszerzona(u) B R :
e S T R badawczej L : = :
el RN : L : 041746!06!2015.. 8
I T A T T s e e : L i A DT G 3G
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6 7 +0,3 KM 6,5-9,5928
Przewodnoss elekiryczna puSfem PMN-EN 27888:1999 (A) 592 +60 TETKM: <25008inz8
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027:2003 {(A) 1,76 10,53 PS i KM s14z3
Barwa mgPt/| PN-EN I1SO 7887:2012 (A) <5 - PS | KM £15923
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | KM -49z3
liczba progowa smaku (TFN}) - PN-EN 1622:2006 (A) < - PS | KM -9z3
Amonowy jon (NH,™) mgt PN-EN I1SO 11732:2007 (A) 0,09 0,02 PS 1 KM 505
Liczba bakterii grupy coli [tki100mI PN-EN ISQ 0] - PS KM (VI
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100mi PN-EN ISO 0 - PS | KM 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
{A)
Liczba enterokokéw katowych ji/100mi PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS5 { KM 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100m| Dyrektywa 98/83/WE z-dn. 3 0 - PS { KM g2=3
{acznie ze sporami listopada19988 r. (A)

jtk/100mi - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
U - niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okreslono jake niepewncsé rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewno$é rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrebiologiczrych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U, 2010, nr 72, poz. 466)

5=3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Rk Akceptowalny przez konsumentow | bez nieprawidtowych zmian.

223 Nalezy badac w wodzie pochodzgeej z ugé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci, nalezy zbadac¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowla ludzkiego wynikajgcego z obecnogci innych mikroorganizmdw
chorobotwdrezych,

=3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciagu roku.

5i7) 23

Parametr powinien by¢ uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

Identyflkacja metody badawcze} fizastosowana procedura badawcza '_f

PN-EN 1622 2006 Metoda uproszczona, parzysta wybor niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku penizej dolnej granicy oznaczalnosci metady.

Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Ku$ - Kierownik Operacyjny Laboratorium

SGEE Polska B 2 0. 0,
ul. Bema 83, 07-233 Warszaws
NI 586-000-56-08 -
F%ranza OLhi’Gl'l‘j Srodowiska
¥ . 43-200 Pszczyna
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------ Koniec dokumentu ---—--

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgognie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
http:/fwww.sgs.analizysrodowiska.pl/podstronaluslugi), w oparciu o kidre zrealizowano usluge. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar | jurysdykcji zawarte w OWSH.

Usluge zrealizowano w czasle | zakresie przedstawlonym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawea i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoéé jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwainia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajgeych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszege dokumentu, pedrabianie i fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podiega ciganiu w swietle prawa.

Dokumeni moze by¢ wykorzystywany i kepiowany w catosci, kopiowanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badarn i pomiardw zestawione w niniejszym dekumencie cdnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probii
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.c. nie ponosi cdpowiedzialnoéei za pochodzenie, sposéb pobraniz i reprezentatywnodé probki,




