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Umowa z dnia: 2014 03-20, numer systemowy: 14005035
Opls prébek

Nr laboratoryjny Miejsce poboruletykieta Prébka:
i .. probki ¢ zleceniodawey
i Szkota Podstawowa w Bolestawiu

Dane zwiazane z pobieramem probek
W Nr Iaboratory;ny ' ‘

: Data poblerama Prébkobiorca Metoda pobierania
_prébki ) .
055497!03/2014 2014-03—25, godz.10:13 . Przedstawiciel Laboratorium PN-1S0O 5667-5:2003, PN-EN 180
: ' 19458:2007 (A)

Data rejestraciji prébéﬁkkry\gulaboratoriﬁm Data r6ipogzggia badan Data zakonczenia badan

2014-03-25, godz.12:22 ) 2014-03-25 o 2014-03-27
Uwag:

Stan probk| w chwsll dostarczenia do laboratonum hie budzi zastrzezen.
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Wyniki badar | Niepewnos¢ | Dopuszczalne
QOznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona ! wartosci
055497/03/2014 wskaznikow
Odczyn (pH) - PN-EN ISO 10523:2012 7.4 +0,3 6,5-9,5 59
?PE"zewodﬁoyé.éyelvék';rh;gé'ﬁ‘a. uSicm | PN-EN 27885:1999 472 +48 2500 % 7+
i wiasciwa {PEW)
Metnosé - NTU | PN-EN ISO 7027:2003 2,37 +0,72 PR
Barwa mgPtl | PN-EN SO 7887:2012 5 - <1579
Zapach TON PN-EN1622:2006 1 ) 1- 5923
Smak o TFN | PN-EN 1622:2006 2 - gz
Amonowy jor (NH,) mgl  PN-EN SO 11732:2007 0,05 +0,01 $0,5
 Enterokoki kalowe jt100ml  PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - 0
Liczba Clostridium perfringens {100mI | Dyrektywa S8/83WE z dn. 3 h) . g 2=
tacznie ze sporami listopada1998 r.
Liczha bakterii grupy coli jt100ml | PN-ENISO 0 - 0=
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
 Liczba Escherichia coli jt/100ml | PN-EN 1SO 0 - "0
' 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

Wartodci wynikéw badan poprzedzone znakiem mnisjszesci (<} oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej Dolnej Granicy Dznaczalineéei metody
‘antosci wynikow badaf poprzedzong znakiem wigkszoscl (>) vznaczajg uzyskanie wyniku powyzej Gorne] Granicy Oznaczalnosci metody.

" 1) Niepewno$é metady okreslono jako niepewncaé rozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoscl 85%. Niepewnosé rozszerzorq podanc dla analizy.

2) Zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Zdrowia z 28.03.2007 r. w sprawie jakoscl wody przeznaczanej do spozycia przez ludzi {Dz. U. nr 81, poz. 417, zm. Bz, U. 2010+, nr 72, poz. 466)

N
A - metodyki akredytowane, NA - metodyki nisakredytowane, NR - Metodyka badania inna niz wskazana w majacym Zastosowanie przepisie ﬁr%ﬁva."Dowo‘dy

zastosowane] melody dostepne sg w Laberatorium {art. 12 ust, 2 POS, Dz. U. z 2013 1., poz. 1232), przekazane zostang na zyczenie Klienta,

SGS Eko-Projekt Sp. z o.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnymi na stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna, 2 - Pita; 3 - Dziaidowo; 4 - Lezajsk; P - badania wykonane przez podwykonawceg

- Raport z badai moze by wykorzystany i kopiowany w caiodol, Koplowanie czgsciowe Jjast dopuszozaing po uzyskaniu pisemne] zgody faboratarium.
- Wszystiie wyniki badari | pormiaréw zestawione w fym raporcie odnaszg sig tylko do badanych probek
- Niepewnost pomiarowa dla parametréw mikrobiologicznych jast podawana na Zyczenie kilenta.

EKsZ8] cli_c':[';faltihélé'i:i;ﬂ‘l)fi réwnowaznasci
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523 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

51723 5) Parametr powinien byé uwzglednicny przy ocenie agresywnych wiadciwosci korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze
25°C

a8 Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

223 Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
warto$ci, nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméaw
chorobotworczych.

123) Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciagu roku.
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------ Koniec sprawozdania ------ :

A - metodykt akredytowane, NA - metodyki nieakredytowane, NR - Metadyka badania inna niz wskazana w majgcym zastosowanie przepisie prawa. Dowody wigks2ej dokladnosci ilub réwnowaznosei
zastosowane] melody dosigpna sa w Laboratorium (art. 12 ust. 2 POS, Dz. U. 2 2013, poz. 1232), preekazans zostang na zyczenie Klignta.

SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0, wszysthue zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepnyiri ma stronie www.analizysrodowiska.pl

Miejsce wykonania analiz: 0 - teren; 1 - Pszczyna; 2 - Pia; 3 - Dziatdowe; 4 - Lezajsk; P - badania wykenane przez podwykonawee

« Raport 7 badan moze by¢ wykorzystany | kopiowany w calescl. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody laboratorium.
- Wazystkie wyniki badad | poriaréw zestawione w tym raporcie odnoszg sie tylko do badanych probek.

« Niepewno$d pomiarowa dia parametréw mikrobiologicznych jest podawana na zyczenie kfienfa.




