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RAPORT Z BADAN NR 16272 /LB / 2018

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra"” Sp. z o.0.

ul. Parkowa 1

47-451 TWORKOW

Woda Stan prébki: bez zastrzezen

Szkola Podstawowa w Owsiszczach
Woda z sieci wodociggowej

Laboratorium OBIKS

2018-06-25
2018-06-25

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 263469

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 14.7 C 1.0 °C
Y Barwa <5 ma/l Pt
Y Metnoscé 3.50 NTU c7 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak/ Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.7 0.2
Y Przewodno$c elekiryczna wlasciwa w 25°C 488 uSicm 15 HS/em
Y Chlor welny <0.02 mgl
Y Azot amonowy 0.27 mag/i 0.04 mg/l
Y Jon amonowy 0.35 mg/| 0.05 mg/l
Y Azot azolynowy 0.029 mg/l 0.004 mg/i
Y Azotyny 0.095 mg/l 0.014 mg/l
Y Glin <10 ug/l
Y Zelazo ogélne <4.0 Mg
Y Liczba bakterii grupy coli 0 k100 mi
Y Liczha enterokokéw kalowych 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 itk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C 48 jtik/t mi [36-59] jtkimi
Y PFobieranie probki wody do spozycia A4

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badar (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badar)
nr NS/HKiS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéingj liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowoéci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczgcia badan biologicznych: 26.08.2018r.

Data zakoriczenia badari biologicznych: 29.08.2018r.

Data zakonczenia pozostalych badasn: 11.07.2018r.

Barwa: Akceplowalna dla faboratoryjinego zespolu oceniajacego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacege.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dia laboratoryjnego zespofu oceniafacego.
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RAPORT Z BADAN NR 16272/ LB/ 2018

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN iSO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-7G0 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN [SC 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622.:2006 1-16
Y pH PN-EN 180 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodnos¢ elekfryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 pS/em
Y  Chlor wolny PB/BT/M1/E:22.08.2016 0.02-8.0 mg/|
Y  Azot amonowy PN-EN IS0 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jonamonowy PN-EN iSO 11732:2007 0.26-130.0 mg/i
Y  Azot azotynowy PN-EN (SO 133952001 0.020-2.50 mg/l
Y  Azotyny PN-EN 1SC 133952001 0.066-8.25 my/l
Y Glin PN-EN IS0 11885:2009 10-500000  pgi
Y Zelazo ogoine PN-EN 150 11885:2009 4.0-1000000 g/l
Y Liczba bakierii grupy coli PN-EN S0 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jfk/100 ml
Y Liczba enterokokdw katowych PN-EN 1580 7899-2: 2004 od 1 jik/100 ml
Y Liczba Escherichia cofi PN-EN IS0 9308-1; 2014-12+A1:2017 od 1 tk/100 mi
Y  Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN 180 6222: 2004 od 1 it/ mi
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-ISO B667-5:2003, PN-EN 150 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla probek nie pobranych przez Laboraterium dane dolyczace probki zostaly podane <fprzez Kiienta, wyniki badan dotyczg &IIKU dostarczonych prébek, niepewnost wyniku rie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dla prébek nis pobranych przez Laboratorium, plan | proce ury pobierania sq identyfikowalne u Klienta,

Y —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akradytacji AB 213, N — badanie nieakredylowane, Y(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie aitredytacji podwykonawcy,

NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dia metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowady uzysKania réwnowaznosci wynikow, R — zamieszezony nz pierwsze stronie
omentarz do wyniku lub wynik pora akredytowanym zakresem metody.

Wyniki penizej {<) { powyzej (>) zakresu metody {z wyjgtkiem bada# biclogicznych) sa nieakredytowans.

Niepswno$é: dia badar senserycznych podane jako przedzial Sredniej gaometrycznej, dia badan biolegicznych podano jake przedziat niepewnosci pomiaru (wspblezynnik rozszerzenia k=2,
prawdopedobienstwo 95%), dla pozostatych badan okreslono jake niepewnosd rozszerzong (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodabieristwe 95%),

Dla wynikow ponize] (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci rie podaje sig.

Daty wykonywania badas sg identyfikowalne w zafisach Labaratorium. i
Skargi rozpatrywene sq zgodnie z Procedurg Ogéing P-8 Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powietany jedynie w calosci.




