PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTALN

AB 1232

Strona nr 1/2

Pszczyna 2013-03-19

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/09320/03/2013 ' TS

Zleceniodawca Identyfikator: 2513

Przedsiebiorstwo Wodociégowo - Kanalizacyjne "Gérna Odra" sp. 7 0.0.
ul. Kolejowa 2/1

47-450 Roszkow

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2013-03-07 nr 3/2013, humer systemowy: 13003525

Numer Miejsce poboru/ etykieta
torvi 5 C
labt:::,) E;siuny Zleceniodawcy ; Rodzaj prébki
| 042043/03/2013 Tworkow, ul. Gtéwna Woda uzdatniona
i Przepompownia wody

Dane zwigzane z pobieraniem probek

labo r:E?';jny E Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
U ... N S .
042043/03/2013 2013-03-15, godz.08:40 Przedstawiciel l.aboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
: 19458:2007 (A)

Data rejestracji probek w laboratorium

| Data rozpoczecia badari o
2013-03-15 ;
Data zakoriczenia badan

20130319 ' '
Uwagi o

" e

Autoryzowat

Sporzadzit:
mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nigorganicznych mgr Katarzyna Gilowska
Grzegorz Klin - Zastepca Kierownika Dzialu Pobierania Prébek ™ l
mgrinz. Katarzyna Szota - Specjalista (7*0“‘”\"0* ......................
Marta Broniszewska - Zastepca Kierownik Dziatuy Mikrobiologii i Parazytologii Specjaiista ds. projektéw srodowiskowych
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Wyniki badan | Niepewno$¢ | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej rozszerzona 1) wartosci
042043/03/2013 wskaznikéw 2)
Odczyn (pH) - KJF-5.7-25 - A 7.4 +0,3 65-9,5°9
Przewodnos( slekiryczna wiasciwa uSicm | PN-EN 27888:1999 A 494 +50 £250081 729
(PEW)
Mangan (Mn) T g PNEN IS0 17294-2:2006 1A 12,8 +1,3 <50
Zelazo (Fe) e PN-EN SO 17294-2:2006 1A 122 13 <200
i\!l@tnaéf: TTUNTUTT T PNFEN 180 7027:2003 TR 129 110,39 <1423
‘Barwa mgPtl | PN-EN ISO 7887:2012 1A <5 : < {5 425
Zapach TON~ IPN-EN 1622:2006 1t A 1 - 1.5 423
‘Smai TFN  {PN- EN 1622:2006 I 2 : 1.9
[Amonowy jon (NH) mgl |PN-EN SO 11732:2007 1A 0.07 +0.02 L
Azotany (NOy) T gl PN-EN IS0 133952001 A <450 : <50 224
' Azotyny (NO;) . mgl  |PN-EN ISO 13395:2001 1A <003 : <05 223
Enterokokl katowe jtki100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 1A 0 . 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100m| 1 Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 1A 0 - =31
fgcznie ze sporami listopacdat998 r, ;
T iG00mi | PN-EN 1O o 1A 0 - 5 0"
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
it 100mi | PN-ENISO A 0 _ 0
,,,,,,, 9308-1:2004+Ap1:2005+AC;2009

ﬁkﬂ 00mil - liczba jednostek lwomag:ych kolonie w 100 mi

Wartoéci wynikow badan poprzedzone znakiem maiejszoscei {<) znaczajg uzyskanie wyniku ponize] Dolnej Granicy Cznaczalnosci metody.
Wartosci wynikdw badar poprzedzone znakiem wigkszoscl (>) cznaczajy uzyskanie wyniku powyze] Gornej Granicy Oznaczalnosei metody.

1) Niepewnose metody okresiono jako niepewncst rozszerzona, Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoscl 85%. Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.

2) Zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29,03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone| do spozycia przez ludzi(Dz. U. nr 63, poz. 417, zm. Dz. 4. 2010r., nr 72, poz. 466)

sz Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyinych wody.

siTed 5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody. 7)0Oznaczana w temperaturze 25°C
423 Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian.

222 Nalezy speini¢ warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1, gdzie wariosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotanow i

azotyndw w mg/, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen dystrybucji nie
przekraczato wartosci 0,10 mg/l

223 Nalezy bada¢ w wodzie pochedzace] z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci,
naiezy zoadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiege wynikajacego z cbecnosci innych mikroorganizmdw chorobotworczych.
.25 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.
identyfikacja metody badawczej : Zastosowana procedura badawcza
KJ 1-5.7.25 B K57 25 - Procedura badawcza wersja 02 z dnia 17.05.2011

kKa 524, 43 200 PE zuyna
G 2500 fax {0-32) 447 20 7z
$2. REGON 240157537

A - metodyki akredytowane NA - metodyki nieakredytowane
SGS Eko-Projekt Sp. z 0.0. wszystkie zlecenia realizuje zgodnie z OWSU dostepaymi na stronie www.skoprojekl com.pi

Miejsce wykenania analiz; O - leren; 1 - Pszozyna, 2 - Pia; 3 - Dzialdowo; 4 - Lezaisk; P - badania wykonane przez podwykonawog
- Raport 7 badan moze by wykorzystany i kopiowany w calodol. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniv pisemnef zgody laboratorium.




