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Zleceniodawca

D 2513]

Przedsiabiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Goérna Odra” Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2015-05-28 nr 4/2015, numer systemowy: 15009453

Cel badan: g obszar regulowany prawnie
Opis prébek
- Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
‘ probki zleceniodawcy
071862/06/2015 Tworkow-Hanowiec Woda uzdatniona
Przepompownia wody

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr labotal;tsryiny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
prébki
071862/06/2015 2015-06-02, godz.15:34 Przedstawiciel Labaoratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN I1SO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

Barwa: brak Metnosé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania: g zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2015-06-02, godz.17:00 2015-06-02 2015-06-09
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
Sporzadzit:

Lokalizacje:

o L pazozyna 43200, Cleszynska 622 1448324492600 £48 32 447 2072
§ Poznan 61-895, Gronowa 81 1 +48 32 449 2560 t/f +43 61 820 4031

# Wrociaw 5d-424, Muchoborska 18 t 48 32 449 2500 f+48 71 358 7562

Lazajsk A7-300, Wigrzawice 874 t +48 32 448 2300 f+438 17 241 1387

E Seezasin 70-681, Gdanskz 16 B t+48 97 421 3517 1448 91 421 3517

Labaratoria:

Pazezyha
Pita

{ Dziztdowo
E Lozajsk

mgr Katarzyna Gilowska

Specijalista ds. projektéw srodowiskowych

43-200, Cieszynska 52a
B4-320, Ma Lesrkowta 4
13-200, Hallera 35

37-200, Wisrzawica 874

wwwe.plsgs.com
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pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7 6 0,3 TE | MW 65-9,5923
Przewodnosé elektryczna uS/em PN-EN 27888:1998 (A) 477 +48 TE MW <2500 %1722
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A} 66,3 6,7 PS MW 50
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 {A) 0,32 30,10 PS MW g1423
Barwa mgPH/| PN-EN 1SO 7887:2012 (A) <5 - PS MW < 15420
Liczba progowa zapachu {TON) - PN-EN 1622:2006 {(A) <1 - PS IMW RUES
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 {(A) <1 - PS MW - N 23
Amonowy jon (NH,") mgl PN-EN I1SO 11732:2007 {A) <(,05 - PS [MwW £0,5
Liczba bakterii grupy coli Jtk/100m! PN-EN I1SO 0 - PS MW gz
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
A
Liczba Escherichia coli j&/100ml PN-EN I1SO 0 - PS {Mwy 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
1 iczba enterokokéw kalowych jtk/100mI PN-EN 1SQ 7899-2:2004 (A) 0 - PS iMw 0
", _iczba Clostridium perfringens jtk/100mI Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS MW EES
3 tagznie ze sporami listopadal1998 r. (A)

jtk/100mi - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

U - niepewnos¢ metody badati fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspoiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiolegicznych i parazytolegicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 ., nr 72, poz. 466)
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Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akcaptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.
Nalezy badaé w wodzie pochodzgcej z ujgé powierzchniowych i mieszanyeh, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych

wartosci, nalezy zbada¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia fudzkiego wynikajgcego z obecno$ci innych mikroorganizméw

chorobotwérezych,
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciagu roku.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
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Identyfrkacja metcdy badawczej

Zastosowana procedura badawcza

PN—EN 1622 2006

Metoda uproszezona, parzysta wybor n:ewymuszony

Nhjasnienia:
Y- metodyka akredytowana

Migejsce wykonania badar: TE - teren; PS - Pszczyna

Warto$ci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Qgdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug {OWSU stanowia element oferty, destepne sg na stronie:
hitp:/fwww.sgs.analizysrodowiska.plpedstrona/usiugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustugg. Nalezy zwrdcic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,

odszkodowart | jurysdykeji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawicnym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynicnymi ze Zleceniodawea | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zosiaty podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodaweg; ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i pedlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopicwanie czedciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgady.
Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczong, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponesi odpowiedzialnoci za pochodzenie, sposdb pobrania 1 reprezentatywnosdé probki.




