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Akradytowane w zakresie poblerania | badania probek Strona: 1/2
wiéd, sciakéw, odpaddw, csaddw, giob .
oraz pomiaréw hatasu, biogazu 'OBIKS 05/731/2018/LB/BOES

| emisfi zanieczyszezen do powietrza

AB 213 " RAPORT Z BADAN NR 7759 / LB / 2018

Zteceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra” Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW

Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Migjsce pobierania: : SUW Rudyszwald
Inne dane: Woda produkowana na SUW
Prébkobiorca: Laboratorium OBiKS
Data pobierania: 2018-03-28
Data dostarczenia: _ 2018-03-28
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 256022
Wynik Niepewnos$é
Y Temperatura 8.0 “C 10 *C
Y Barwa 5 mg/i Pt 5 mg/l Pt
Y Metnosd 061 NTU 0.12 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak/Liczha progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.0 0.2
Y Przewodnosé elekiryczna wiasciwa w 25°C 567 uSicm 17 ¢ uSfom
Y Chlor wolny <0.02 gyl :
Y Azot amonowy <0.20 mgfl
Y Jon amanowy <0.28 mgl
Y Azot azotynowy <(0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mg/l
Y Glin <1{] pgll
¥ Zelazo ogdine 77 ugf 8 ugA
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtks100 mi :
Y Liczba enterokokéw kalowych 0 kMO0 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 itk#100 ml
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C 0 jtk/1 mi
¥ Pobieranie prébki wody do spozycia v
Numer préby 256022,
Laboratorium OBIKS Sp. z v.0. posiada Zatwierdzenle PPIS w Kaiowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobleranta probek wody do badan)
nr NS/HKiS/M560/21/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.
W odniesienfu-do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdinsj liczby
mikrocorganizmow w 22°C oceny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zlaceniodawca.
Data rbzpoczgcia badan biologicznych: 28.03.2018r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 31.03.2018r,
Data zakonczenia pozostalych badad: 16.04.2018r.
Barwa: Akceptowalna dla iaboratoryjnego zespoly ocenialacego. .
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny iz laborataryjmegoe zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dia laboratoryimego zespolu oceniajgcego.
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Katowice, 2018-04-17

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 7759/ LB / 2018
Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B.07.05.2013 0.0-35.0 “C
Y R Barwa PH-EN IS0 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700. . mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-08 0.20-800 NTU
- ¥ R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2008 1-1000
. ¥ R Smak / Liczha progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN IS0 10523:2012 2,0-12.0
i Y  Przewadnost elekiryezna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-89990 uSicm
£ Y Chior wolny PB/BTM1/E:22.06.2016 0.02-8.0 mght
© Y Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mgft
Y Jon amenowy PN-EN 180 11732:2007 0.26-130.0 mgfl
Y  Azot azolynowy . PN-EN SO 13395:2001 0.020-2.50 mog/l
Y Azotyny PN-EN [$0 13395:2001 0.066-8.25 ma/
Y Gin PN-EN ISO 11885:2009 : 10-500000 uaf
Y Zelazo agbine PN-EN (SO 11885:2009 4.0~1000000 pgA
¥ Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jik/100 mi
Y  Liczba enterokokdw katowych PN-EN IS0 7899-2: 2004 od 1 Ji/100 ml
Y  Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 J100 mi
Y Ogdina liczba mikroorganizméw w 22°C . PN-EN 1S0Q 6222: 2004 ' od 1 itk ml
¢ Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO 18458:2007
KONIEC RAPORTU
Blla prébeik nie pobranych przez Lehoratorium dane dolyezace prabki zostaly podana maz lienta, wyniki badan dolyezq tylko dostarezanyeh prébelt, niepewncs wyniku nie uwzglgdnia pabieranla, . §

Jazeli nie podano inatze] éia prébek nie pabranyeh przez Laberatorium: plan | proce pobierenia sg identylikowalne u %Ien%a.

¥ = badanie akr ane zamigszezone w Zalresle Akradylacii AB 213, N - badanis nieshredylowane, Y(P) — badanie akrsdytowane zamieszezone w zakresie akre | podwykonawey,

&NR) - badania wykonane metodq altermnatywna dla malody wskqazan j w przepisia prawa - Labodglnrium pcsiéda dowody uzyslfanla rdwrawaznosel wynikdw, R = mnﬁ%{lggjzc%ymplemszej stranla
ementarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem mett%y

Wyniki ponidsj (<) i powyzej (») zakresu matody (z wylalkiem baded biologicznych) sa nisakredylowane,

Niepewnoéé: dia hadar senearycznych podano fako ial Sredniej geometrycznaj, dia bada biolegicznysh pedana jaka przedzial niap 6] I
prawdopodoblenstwa 85%), dipnz%sl ch baégﬂ ratlona fako m@p&wnnéé%zszémnq(wsp&czﬁgmk L= ol .:-’k=2.pgawdmrn dabi 85%),

Bla wyniidw ponize] (<) | powyze] (») zakresu metody craz dla badad jakoSciowyeh niepewniodd nis podaje s,

% Daly wykonywaria badar 38 identyfikowalne w zapisach Laboratorium, _ : L o _
- Skargi rozpatrywans sq zgodnie z Pracedurg Ogéing P-B Rozpatrywanie skarg'. Rapuort moze byt powialany jedynie w calofci.

(wapdlezynnik rorszerzenie k=2,




