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LABORATORIUM Katowice, 2019-10-14

Akredytowane w zakresie pobierania | badania probek  Strona: 1/2

wod, sciekow, odpaddw, osadow, gleb . .
oraz pomiardw hafasu, biegazu OBIKS 05’398!2019’LB’BOES

i emisji zanieczyszczen do powietrza

POLSKIE DENTRUR

AB 213 RAPORT Z BADAN NR 30614 / LB / 2019

Zleceniodawca: Przedsig¢biorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra™ Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW

Badany obiekt Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobierania: Zbiorniki wody na Wydalu
Inne dane: Woda z sieci wodociagowej
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2019-10-03
Data dostarczenia: 2019-10-03
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 300104
Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 13.7 °’C 1.0 °C
Y Barwa <5 mgfi Pt
Y Metnosé <0.20 NTU
Y Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak/Liczba progowa smaku / TFN <1
Y pH 7.7 0.2
Y Przewodnosé elektryczna wlasciwa w 25°C 481 WuS/em 14 HnSfem
Y Chior woiny 0.04 mg/l 0.01 mg/l
Y Azot amonowy <0.20 mg/i
Y Jon amonowy <(0.26 mg/l
Y Azol azotynowy <0.020 mg#h
Y Azotyny <0.066 mgll
Y Glin <10 pafl :
Y Zelazo ogdlne 27 gl 3 g/l
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtkf105 ml
Y Liczba Escherichia coli ] jtk/100 m|
Y Liczba enterokokow katowych 0 jk100 mi
Y Qgolna liczba mikroorganizmow w 22°C 1 jtk/1 mi [7-18] jik/mi
Y Fobieranie prébki wody do spozycia vV
Numer proby 300104:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badar)
nr NS/HKiS/M4560/21/109-197/2018 wydane dnia 20.41.2018r.0raz

nr NS/HKIS/4560/2L/30-75/2019 wydane dnia 17.05.2079r.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdinej liczby
mikrooorganizmoéw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczgcia badan biologicznych: 04.10.2019r.

Data zakonczenia badan biclogicznych: 07.10.2¢19r,

Data zakoriczenia pozostatych badar: 11.10.2019r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespoh oceniajgcego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowainy dia laboratoryjnego Zespolu oceniajacego.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespoiu oceniajacego.
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RAPORT Z BADAN NR 30614 /LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y  Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN SO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y  Metnoss FPN-EN I1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y pH PN-EN 1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodnosé elektryczna wlasciwa w 25°C ) PN-EN 27888:1999 10-99390 uS/em
Y  Chiorwolny PB/BT/1/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/i
Y  Azotamonowy PN-EN ISC 11732:2007 0.20-100.0 mg/t
Y Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y  Azolazotynowy PN-EN 180 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y  Azobyny PN-EN 150 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Glin PN-EN I1SO 11885:2009 40-500000 g
Y Zelazo ogdine PN-EN ISO 11885:2009 4.0-1000000  pg/
Y Liczba bakierii grupy coli PN-EN I1SO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 tk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN 150 930G8-1: 2014-12+A1,2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba enterckokow kalowych PN-EN 180 7898-2: 2004 od 1 k100 mi
Y Ogodina liczha mikroorganizméw w 22°C PN-EN IS0 6222: 2004 od 1 jtki1 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN IS0 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan detycza lylko dostarczanych probek, niepewnose wynika nie uwzgléi:!nia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dia probek nie pobranych przez Laboratorium: plan | procedury pobierania 3 identyfikowaine u Kiienta.

¥ - badanie akred%lowane zarmieszozone w Zakresie Akredytacii AB 213, N — badanie nieakredylowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszezone w zakresie akredytacji podwykonaway, .
}(NR) - badanie wykanane meloda alternalywng dla melody wskazane] w przepisie prawa - Laberatorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow, R — zamieszczony na plerwszaj stronie
omentarz 4o wyniku ub wynik poza akredylowanym zakresem metody,

Whyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biclegicznych) sa nieakredytowane.

Niepewno$é: dla badan sensaryeznych padano jako przedziat érednief geomelryczne), dia badar: biologicznych podanc jake przadzial niepewnoéci pomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobienstwo 25%), dla pozostalych badan okreslono jako niepewnosd rozszerzong (wspélczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodebieristwo 95%).

Dia wynikéw ponizej (<) | powyzej (>} zakresu melody oraz dia badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daly wykonywania badan sg identyfikowalne w zarisach Laboratorium, .
Skargi rozpainywane s zgodnie z Procadurg Ogdlng P-8 Rozpatrywanie skarg'. Raport mo#e byé powislany jedynie w catodci.




