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i emisji zanieczyszczen do powietrza

OBIKS 05/398/2019/LB/BOES

AB 213 RAPORT Z BADAN NR 36679 /LB / 2019

Zieceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Goérna Odra” Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW

Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Zbiorniki wody na Wydaiu

Inne dane: Woda z sieci wodociagowej

L

Prébkobicrca: Laboratorium OBIKS

Data pobierania: 2019-11-15

Data dostarczenia: 2019-11-15

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 302032

Wynik Niepewnos¢

Y Temperatura 12.9 °C 1.0 °C
Y Barwa <5 mg/l Pi

Y Metnose 042 NTU 0.68 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1 :

Y Smak/ Liczha progowa smaku / TFN <1

Y pH 7.8 0.2

Y Przewodnosc¢ elekiryczna wiasciwa w 25°C 494 uSfem 15 MS/em
Y Chlor wolny <0.02 mg/l

Y Azot amonowy <{.20 mg/l

Y Jonamanowy <{.26 mgil

Y Azot azotynowy <0.020 mg/l

Y Azotyny <0.066 mg/l

Y Glin <10 Mg/t

Y Zelazo ogélne 22 0] 2 pgil
Y Liczba bakterii grupy coli Y jtkf10G mi

Y Liczba Escherichia coli G jtk100 ml

Y Liczba enterckokdw katowych 0 jtk/300 ml

Y Ogbina liczba mikroorganizméw w 22°C 91 jtk/t mi [71-120] jtkfmi
Y Pobieranie prébki wody do spozycia v
Numer préby 302032:

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéingj liczby
mikrooorganizmow w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuie Zleceniodawca.
Data rozpoczecia badart biclogicznych: 15.11.2019r, !
Data zakonczenia badan biologicznych: 18.11.2019r,

Data zakoriczenia pozostalych badar: 28.11.2019r.

Laboratorium OBIKS Sp. 2 0.0, posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do

wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badar)

nr NS/HKiS/4560/21./81-189/2018 obowigzujace do dnia 21.11.2620r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryinego zespolu oceniajgcego.

Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laberatoryinego zespotu oceniajacego.
8mak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowainy dia laboratoryjnego zespoiu ocenialacego.
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RAPORT Z BADAN NR 36679 /LB /2019

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 °C
Y R Barwa PN-EN I1SO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/| Pt
Y Metnosé PN-EN iSO 7027-1:2016-09 6.20-800 NTU
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2008 1-16
Y pH PN-EN 15C 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodnoé&é elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99950 uSicm
Y  Chlor wolny PB/BTHM1/E:22.06.2016 0.02-80 mg/l
Y  Azot amonowy PN-EN IS0 11732:2007 0.20-100.0 mgft
Y Jonamonowy PN-EN ISOQ 11732:2007 0.26-130.0 mg/|
Y  Azot azotynowy PN-EN IS0 13385:2001 0.020-2.50 mg/|
Y  Azoiyny PN-EN 180 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Glin PN-EN iSO 11885:2009 10-500000 Mg/l
Y Zelazo ogéine PN-EN 1SO 11885;2009 4.0-1600000 Mg/l
Y Lliczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN IS0 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 k100 ml
Y Liczba enterokokow katowych PN-EN 130 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia PNENISC 5667-5:2017, PNEN iSO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

A —badanie akradylowane zamieszozone w Zakrosio Akradytacii AB 213
ﬂ‘ — badania wykonywane w migjscach innych niz stala siedziba Laboratorium
- badanie nieskredylowane (Nie zamieszczone w zakresie akredytacii AB 213, lub przedstawia%ace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A{P) -~ badanie akradylowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawey uslug laboratoryjnych,
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwyhkonawce,
R) - badanie wykonane metod alternatywng dia metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wyrriikaw,
W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycefane przez Polski Komiiet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem
— zamieszezony komentarz do wyniku . .
Dila prabek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probi {w tym mugqce wplywac na waznos¢ wynikéw: data pebrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostal{ podane przez Klienta ,
wyniki badar dotyczg lyiko doslarczon?rch prébek, niepewnosé wynike (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez Laboratorium: pian
i procadury pobigrania sa identyfikowalne v Klienia, o
Dla prébek pobisranych przez Laboratorium; Eianyi narmonogramy i procedury pobierania dostgpne sq w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgee prabki mogace mie wplyw na waznoss wynikow
ﬂr; tym punkt pobrania oraz idenlgﬂkaca obiekiu badan) zostaly podane przez Klianla. .
iepewnosé {eie!i padano): dla badar sensorycznych podano jako przedzial Sredniej geometrycznej, dla badan biclogicznych podano jako przedziat piepewnosei pomiary fwspdlozynnik
rozszerzenia k=2, prawdepodobienstwo 95%), dla pozostalych badan ckreslono jako niepewnosé rozszerzong (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienisiwo 95%).
Wyniki ponizej (<‘§ | powyze] (>) zakrasu metody (z wyigliiem badan biologicznych} sq nisakredyiowane. ) .
Dla wynikéw ponize) (<)t ppwyzrg_tp) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badad biologiczrych wyniki podane w formie <4 nalezy mtepretowad jake: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.
Daly viykenywania badan sq identyfikowalne w zapisach Laboralerium, i
Skargi rozpatryware sg zgodnie z Instrukcia ogsinolaboraterying 1/Q/34  Rozpatrywanie skarg”.
Raport moze byé powielany jedynie w calosci.




