OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8 _
tel. 32 /259 70 36+9 fax 32 /259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

LABORATORIUM
Akredyiowane w zakresie pobierania i badania probek Katowice, 2018-08-14
o wad, Sciekéw, odpadow, osadow, gleb Strona: 1/2
oraz pomiardw hatasu, biogazu "
i emisji zanieczyszczen do powietrza OBIKS 05/3548/2018/LB
AB 213 ;
RAPORT Z BADAN NR 19640/ LB / 2018
Zieceniodawca: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Gorna Odra"” Sp. z o.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Zbiorniki wody na Wydalu
Inne dane: Woda z sieci wodociggowej
Prébkobiorea: Laboratorium OBiKS
Data pobierania: 2018-08-07
Data dostarczenia: 2018-08-07

Numer identyfikacyjny w Laboratorium; 266980

Wynik Niepewnos¢
Y Temperatura 16.7 °C 1.0 °C
Y Metnosc 2.5 NTU 0.5 NTU
Y Zelazo ogéine 256  ugh 26 ugll
Y Mangan 33 gl 3 pg/t
Y Liczba bakterii grupy cofi 0 jtk/100 ml
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtk/100 mi
Y l.iczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Qgdlna liczba mikroorganizmow w 22°C 0 jtk/1 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia vV

/

Numer proby 266980

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzgiednieniem pobierania probek wody do badan)
nr NS/HKIS/4560/7L181-206/2017 wydane dnia 17.11,2017r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdlnej liczby
mikrooorganizmow w 22°C oceny nieprawidlowosci zmian dokonuje Zieceniodawca.

Data rozpoczecia badan biolagicznych: 07.08.2018r,

Data zakonczenia badan biojogiczaych: 10.08.2018r.
Data zakonczenia pozostalych badari: 13.08.2018r.
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Katowice, 2018-08-14
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 19640/ LB / 2018

Metoda badawcza Zakres metody

Y Temperatura PR/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C

Y Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU

Y Zelazo ogdlne PN-EN ISO 11885:2009 4.0-1000000  pg/l

Y Mangan PN-EN I1SO 11885:2009 1.0-500000 ug/l

Y  Liczba bakierii grupy coli PN-EN iSO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/ 100 ml
Y  Liczba enterokokow katowych PN-EN iSO 7899-2: 2004 od 1 jtk/ 100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 ad 1 jtki1G0 mil
Y Ogéina liczba mikroorganizmow w 22°C PN-EN [SO 6222: 2004 od 1 jtkft mi

Y  Pobieranie probki wody do spozycia PN-iSO 5667-5:2003, PN-EN IS0 18458:2007

KONIEC RAPORTU

|1

Dla probsk nie pobranych przez { aboratorium dane dolyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badar dotycza Ie/ikc dostarczonych prébek, niepewnosdé wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dia prébek nie pobranych przez Laboraterium: plan | procedury pobierania s3 identyftkowalne u Klienta.

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredylacji AB 213, N - badanie nieakredytowane, Y{P)} — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

{NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazane} W przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowamodéci wynikow, R — zamieszczony na plerwsze} sironie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej {<) | powyze] (>} zakresu metody {z wyjatkiem badari biologicznych) sg nieakredylowane.

Niepewnoi¢: dia badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznei, dla badan biologicznych podano jako przedzial niepewnoéci pomiaru (wspdlezynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobiefisiwo 95%), dla pozostatych badari okresiono jako niepewnosd rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%),

Dla wynikéw ponizej (<} i powyzej () zakresu metedy oraz dia badar jakeéciowych nispewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badan sg identyfikowaine w zaPisach Laboratorium.
Skargi rozpalrywane sa zgodnle z Pfccedura Ogo na P8, Rozpalrywanze skarg Raport moze byé powielany jedynie w catofci,




