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LABORATORIUM
PoLsEie CeRTRO Akredytowane w zakresie pobierania | badania probek Katowice, 2018-08-27
REREOYTAGSS . wod, sciekow, adpaddw, osadow, gleb
oraz pomiaréw hatasu, biogazu Strona: 1/2
i emisji zanieczyszczen do powietrza OBiKS 05/3674/2018/LB
AB 213
RAPORT Z BADAN NR 20950/ LB /2018
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne
"Gorna Odra” Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 1
47-451 TWORKOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Zbiorniki wody na Wydalu
Inne dane: Woda z sieci wodociagowej
Probkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2018-08-14
Pata dostarczenia: 2018-08-14

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 267533

Wynik Niepewnosé

Y Temperatura 191 °C 1.0 °C
Y Chior wolny <0.02 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli <4 jtk/100 mi
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
¥ Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 m!
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C 98 jtk/1 ml {80-120] jt/mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia v

/
Numer proby 267533:

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyZszych badari (z uwzglednieniem pobierania probek wody do hadarn)
nr NS/HKiS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

W adniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdine] liczby
mikrooorganizmow w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badan biologicznych: 14.08.2018r.

Data zakonczenia badan biclogicznych: 17.08.2018r.

<4 interpretowaé jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.
Data zakonczenia pozostalych badan: 24.08.2018r.
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Katowice, 2018-08-27

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 20950/ LB /2018
Metoda badawcza Zakres metody

Y Temperatura PB/BT/8/8:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y  Chlor wolny PB/BT/11/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN SO 9368-1:2014-12+A1:2017 od 1 itk/100 mi
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN 1SO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN 180 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 ftk/100 ml
Y Ogoblna liczha mikroorganizméw w 22°C PN-EN iS0 6222: 2004 od 1 jtktt ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dia prébek nie pobranych cﬁfzez Lahoratorium dane dotyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotyczg tylko dostarczonych probek, niepewno$é wyniku nie uwzglednia pobierania,

Jezeli nie podane inacze} dia prébek nie pobranych przez | abaratorium: plan | procedury pobierania g3 identyfikowalne u Klienla.

¥ — badanie akredylowane zamieszozone w Zakresle Akredylacii AB 213, N -~ badanie nieakredytowane, Y{P) — badanie akredylowane zamieszczone w zakresie akredytagji podwykonaway,

{NR) - badanie wykenane melodg allernalywnag dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosc wynikéw, R — zemieszczony na plerwsze; stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody.

Whyniki ponizej {<) | powyzej (>) zakresu metody (2 wyjatkiern badan biologicznych) sg nieakredylowane.

Niepewnos¢: dla badan sensorycznych podanc jako przedziat éredniej geomelrycznej, dia badan biologicznych podano jako przedzial niepewnogci pomiaru {wspélezynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobiensiwo 95%), dla pozostalych badar okredtone jako niepewnosé rozszerzang (wspdtezynnik rozszerzenia k=2, prawdepodobienstwo 95%).

Dla wynikdw ponizej {<) | powyzej (>) zakresu metody oraz dla badait jakodciowych niepewnoéci nie podaje sie.
Daty wykonywania badan sz identyfikowalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpatrywane sq zgodnie z Procedurg Ogding P-8 ,Rozpatrywanie skarg®. Raport moze byé powiclany jedynie w catosei,




