8GS Polska Sp. 2z 0.0,

t aboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10536/03/2015

\ \illi '
\@/ PCA

PoLsKiE CENTAUM

e
Z
il S~ 2 AKREDYTACH
T y

AB 1232

Pszczyna 2015-03-09

||II|I|iI|||I|||I\I\II!||||||II|I||I!|||I|IIJIIII!|||Ii

Zleceniodawca : ID: 2513

Przedsiebiorstwo Wodoc;agowo Kanahzacyjne "Gorna Odra” Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 2/1

47-450 Roszkow

Podstawa realizaciji

Umowa z dnia: 2015-01-29, numer systemowy: 15003432

Cel badan: obszar regulowany prawnie

Opis probek S T _
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta - Préobka:

prébki - - zleceniodawcy : _ o

041744/03/2015 Sie¢ wodociggowa Woda uzdatniona

Dane zwiazane z pobieraniem prébek.

Zespot Szkot Ogolnoksztaicacych w Cha}upkach

Nr Iabo'.':ts.mny . - Data poblerama Probkoblorca - | . Metoda pobierania
probki . v o
041744/03/2015 2015-03-03, godz.12:39 Przedstawmlel Laboratorlum PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN iSO
19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana pd'dczas pobierania prébki

Barwa: brak

Metnogé: brak

Zapach: brak

Plan pobierania: * |zgodnie z harmonog

ramem

Data rejestracji w laboratorium, .

Data rozpoczecia badan

Data zakoriczenia badan

2015-03-03, godz.14:13 2015-03-03 2015-03-06
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenla do Iaboratorlum nie budzi zastrzezen
Sporzadzit:

S5 PUESHA 85 z o § Branie Hcbreny Srodowishy
ui. Bama %3 { { okalizacie:

U223 Warsiasa Pszozynz 43-200, Ciaszynska 52a ++43
Poznan 61-655, Granowa 81 1+48
Wrodlaw 54-424, Muchobarska 18 t+438
{eZajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48
Szezecin 70-681, Gdanska 16 8 t+43

32 449 2500 f+48 32 447 2072
32 449 2500 t/f +48 81 820 4031
32 449 2500 f+4871 358 7562
32 449 2500 t+48 17 241 1391
81421 3517 f+42 91 421 3517

mgr Katarzyna Gilowska

Specjalista ds. projektow srodowiskowych

203G Polska $p. z o, o,
ul. Bema 83, 09233 Warszaws
NiP 536-000¢-556-08
Brania Qchrony Srodowiska
. Cleszyhiska 52A, 43-200 Pszczyna

43 32 440 25 07: fax +48 32 47

Laboratgria:
Pszezyna 43-204, Cieszynicka 523

Pita £4-920. Ma Leszkowie 4
Dzizidowo  13-200, Hallera 35
Lazajsk 37-300, Wisrzawics 874

www.pl.sgs.com

i

Member of the SGS Group {SGS SA)
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pH . PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7.5 0,3 TE MW! 6,5-959¢23
Przewodnos¢ elekiryczna uSfom PN-EN 27888:1999 (A) 494 +50 TE MW < 2500 923
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Megtnosc NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) < 0,10 - PS | MW <1923
Barwa mgPt/l PN-EN {50 7887:2012 (A) <5 - PS IMW < 15423
Liczba progowa zapachu (TON} - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS 1MW -Hz3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:20086 (A} ' <1 - PS MW SNz
Amonowy jon (NH,”) mot PN-EN 1SO 11732:2007 (A} < 0,05 - PS [MW <05
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m! PN-EN ISO 0 - PS (MW gnzd

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)
Liczba Escherichia coli jtk/100mI PN-EN ISO 0 - PS MW 0

9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009

(A)
Liczha enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN IS0 7899-2:2004 (A) 0 - PS | MW 0
Liczba Clostridium perfringens Jt100mi Dyrektywa 98/83/WE z-dn. 3 0 - PS MW g2=3
facznie ze sporami listopadat998 r. (A)

jtk/100mi - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
U - niepewnas¢ metody badan fizyko-chemicznych okreélono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnodci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podane przedziat ufnosc uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 28.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi

{Dz. U. nr &1, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 468)

523 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

423 Akceptowalny przez konsumentdw | bez nieprawidiowych zmian.

# 23 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzace] z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoscl, nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z ohecnosci innych mikroorganizméw
chorobotworczych.

N3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w ciggu roku.

6) 23

5) Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. 7}0Oznaczana w temperaturze
25°C

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartasci wynikow badari poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgoes - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

bus Folska Sp. z 0. ©.
ul. Bema 83, 01-233 Warszawa
NIF 586-004-56.58
Branza Ochrony $rodowiska
ul. Cleszyfiska 524, 43-200 Pszeayna
+48 32 449 25 00; fax +48 37 447 207
------ Koniec dokumentu --—--

Ninigjszy dokument zostai wystawiony zgednie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

hitp:/fwww sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnodci,
cdszkodowar i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dekumencie, zgodnie z ustaleniami peczynionymi ze Zleceniodawcg | wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. $GS Polska Sp. z 0.0. ponosi ocdpowisdziainesé jedynie przed Zieceniodawces; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkdw
wynikajgeych z zawartych porozumien.

Wszelkis nieauloryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w cato$ci, kopiowanie czesciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomniaréw zestawione w ninisjszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczone, Ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Pelska Sp. z v.0. nie ponosi odpowiedzialnode: za pochedzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnosé prébki.




