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Zleceniodawca

Przedsiebiorstwo Wodomqgowo Kana[izacyjne “Gorna Odra" 8Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow

g Podstawa realizacji:
Zlecenle z dnla 2016 03-04 nr 4/2018, numer systemowy. 16005065

obszar regulowany prawnie
dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci

Woda uzdatniona

_zso

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)

053386/03/2016 | 2016-03-07, godz'.ogzio

Barwa: brak Metnosc. brak Zapach: brak

{zgodnie z harmonogramem

Data e Stl’ﬂCjI_.W laboratorium - Data rozpoczecia badan -~ © | . Data zakoficzenia badari
201 6-03-07, godz. 1 3.46 2016-03-07 2016-03-09

S Uwagi:

Stan probkn w ChWilI dostarczema do Eaboratonum nie bud2| zastrzezen

SGS Poiska Sp.zo. o Sporzadzit
01-233 Warszawa, ,_f, ‘Bam 83 myr Katarzyna Gilowska
Labar ‘thP 5860605608 {
atorium Srodowisko C’ k “m
E We I
. zg%.rgonment Heaith 2 Safety v D‘Ng

SZezyna, i, Cigszynska 52a

tel. 32 44.’250{] fax: 32 Specjalista ds. projektéw Srodowiskowych

4472072

St gasl. % balerd i Mende Sndty 3 -

okalizagjs § Laborataria: ;
§ Pazerynz 43-2048, Lieseynsko 32a €48 32 444 F804 f 4% 32 40T HT2 § Psreryvaa 43200, Cieszyaska 52a
; i Poenan G1-845, Gronows 31 144 02 448 2500 t/f +48 61 820 4031 g Pils G920, Nu Lesciowie 4

Lttty Ba-424, NMachoborssa 8 ¢ o4 32 A48 2554 b+q8 71 358 7557 E Bziatdown 13200, Hailera 35

i Lerajsk J7-300, Wierzawine 374 1 48 32 448 25830 {48 17 241 1391 Eaiapsk 37300, Wizrzawice 824
; Sreact 70-661, Gdaiska 16 B 148 81 477 3517 148 91 421 3917 g
H E WY, LSS c0m
§

Mamaes of the BGS Broup (565 SA;

M GEE-CO0-5E-18, REGUMN UGH144258, Sad Rejonowy i W, 81 Warmeawy w Warszawde, X Wydziat Gospadarcky Krajowege Rejest Sydowsan nr KIS 0000027324
Kapital zakiadowy 10 144 200,00 24




Strona nr2/2 Pszczyna 2016-03-10
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10876/03/2016

| “ | Wyniki badari {0 T el T
3 y i _Niepewnoé,_é__; §.§ E :
. 1053386/03/2016° FOZS7eIZONA é’é 5
Chlor wolny mg/t KJ-1-5.7-27 (A} =<0,05 - TE | KM £0,321z4
Liczba enterokokéw katowych jti!100m! PN-EN 1SC 7899-2:2004 (A) 0 - PS | KM 0
Liczba Clostridium perfringens jt100mt Dyrektywa 98/83/WE z dn, 3 0 - PS {1 KM RS
lacznie ze sporami listopada1998 r. (A)
Liczba bakterfi grupy coli ftk100mI PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 - P51 KM 0"=3
Liczba Escherichia coli jt/tooml PN-EN 1SQ 8308-1:2014-12 {A) 0 - PSiKM; ~ 0

Jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozperzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
{Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Ainz4 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jege zwigzkami; Dopuszczalne stgzenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgeym wodg w srodkach transportu Igdowega, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0.5 mg/l.

=3 Nalezy badaé w wodzie pochodzycej z ujed powierzchniowych i rmieszanych, a w przypadku przekroczernia dopuszczalnych
wartosci, nalezy zbadad, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnasei innych mikroorganizmaéw
chorobotworczych,

1) z3

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolefnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku.

.KJ-F-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01.2015

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody,

Autoryzowak:
KM - mgr inz. Marcin Kus - Kierownik Operacyjny Laboratorium

855 Poiska Sp.zo. o
01-233 Warszawa, ot Bome 83
NIP: 5880005608
Lab_oratorium Smdowiskowe
4?_292v;ronmem, Health g Safaty
3 $2ezyna, Cieszyriska §2a
tel. 32 4482506; fa 3Z 4472872
4

-—--—- Koniec dokumentuy ------ ‘

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkam| Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na sironie:
http:.f,'www.sgs.anala’zysrodcwiska.plfpodstrona.fuslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcic 8z¢zegolng uwage na zagadnienia dotyczgee odpowiedzialnosc,
odszkodowani i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizewano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawcs | wediug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaty podane. SGS Poiska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnose jedynie przed Zieceniodawca; ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowiazkéw
wynikajgcych z zawartych porozursien.

Wiszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | faiszowanie jega tresci, formy i wyglgdu jest niezgodna i podlega sciganiu w $wietle prawa.

Dekument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catosel, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tyiko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie Zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie penosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosé prabki.
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Laboratorium Srodowiskowe
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Zleceniodawc:

. ID: 2513

Przeds:eblorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Gérna Qdra" Sp. z o0.c.
ul. Kolejowa 2/1
47-450 Roszkow

Podstawa realizacii

Zieceme z dnla 2016-03 04 nr 4/2016 numer systemowy: 16005065

obszar regulowany prawnie

dla potrzeb potvwerdzema zgodnoscn

Chatupki ul. Bogum:nska 20

Budynek mleszkalny

obek

T053387/03/2016 | 2016-03-07, godz 0923 |

Przedstawiciel Laboratorium

PN-ISC 5667-5:2003, PN-EN I1SO

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki

19458:2007 (A)

Barwa: brak Metnosé: brak

Zapach: brak

Planpobleran " izgodnie z harmonogramem

 Data rejestracii w laboratorium = |-

_Data rozpoczeciabadari. |

‘“Data zakoriczenia badan. .

2016—03—07, godz.13:46 2016-03-07 2016-03-09
Stan probk| w chwm dostarczema do laboratonum nie bud2| zastrzezen
8GS Polska Sp.zo. 0, Sporzadzi:

01-233 Warszawa, yf,
5
NP assnoussoaema 5

Laboratorrum Srod
owislkow
4 ZEﬂ'awronment Heaith & Sa.eif'
; 0 Ps,.czym ul, Cleszynska 52a
el 32 4442500 ?ax 32 4472072

Ui Lokalizacje:

23-200, Cesoynska

B2a
§1-868, Gionows 81
Ga-424, Muchoborska 18
37-300, Wigrzawica 874
7e-G61, Gdanska 18 R

| Puzczyna g 27 448 2500
t +48 37 449 280¢
1 A8 37 449 ZEG0
148 37 449 2550
t A8 421 3517

F A5 22 447 2072
£/ A8 51 320 4551
Fead 71 368 7562
f <4817 241 1237
£edB 27427 3517

! Parnan

+ Wrnolsw
3 Lezajsk
g Srerziin
H

i

mgr Katarzyna Gilowska

(rlowsio,

Specjalista ds. projektdw Srodowiskowych

§ Laboratoria:

i Pszczyns 43-200, Cleszynisks 524
i Pita S4-520, N Lesskowiv 4
; Drigiowe  13-200, Hatlers 35

2 Laiajek FHE00, Wierzawice 374
i

WAL S S S 0M

Wiginher of the 58S Group (SRS §4)

P GRE-DH-GH-08, AEGON B00144253, Sud Rejonowy dia W St Warsrawy w Warszawile. X1 Wyariai Gospodarery S ajowess fojestry Sadowego ne KOS 0000027334

Kapitad 2aidadowy 10 144 200,00 o



Strona nr 2/2 Pszczyna 2016-03-10
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10877/03/2016

Oznaczany paramet T to®y | T | Mgt fiod
Chior wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A} <0,05 - TE | KM Q3% N4
Liczba enterokokow kafowych jtk/100m1 PN-EN IS0 7889-2:2004 (A) 0 - PS KM 0
Liczba Clostridium pesfringens it/ 100m? Dyrektywa 98/83/WWE z dn, 3 0 - PS | KM DEES
tacznie ze sporami listopada1998 r. (A)
Liczba bakterii grupy coli tk/100mI PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS T KM ph=3
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PSIKM; = g

Jtk/100mI - liczba jednostek tworzgeych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie = Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia 2 13.11.2015 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1988)

iRz W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jege zwigzkami; Dopuszczalne steZenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgeym wode w Srodkach transportu tadowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mgfl.

Bes Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujed powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci, nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizmow
chorobotwarczych.

13 2.3

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kalefnych probkach, do 5% prébek w ciagu roku.

KJ15.7.27

Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01.2015

Objasnienia;

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badas: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) 0znaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczainosd metody.

Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Kus - Kierownik Operacyjny Laboratorium

SGs Polska Sp.ze o
01253 Warszawa, uf. Bems a3”
=g 5860005608
Laboratoriym S'mdawiskawe
dtz_zEg,zv;aronmem, Health g Safety
3 $ZC2ynag, 1. Ciaszynska 52a

tel. 32 4452500, .y
: fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ----- !

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSLU stanowia element oferty, dostgpne sg na stronie:
http:,'!www.sgs.analizysrodowiskaApi.fpodstronaluslugi), W oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcic szczegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w QWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgadnie z ustaleniami peczynionymi ze Zleceniodawcs i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska 8p. z 0.0. ponosi odpowiedzialnoss ledynie przed Zleceniodawca; ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowigzkow
wynikajgeych z zawartych porozumien.

Wszelkie nisautoryzowane Zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygigdu jest niezgodne | podlega $ciganiu w dwietle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany i kopicwany w cafosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne PO uzyskaniu pisemne] zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw Zestawione w niniejszym dokumencie cdnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska 8p. 2 0.0. nie ponosi odpowiedziaingéei za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé probki.
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PoiskiE GenTRUM
AKREDVTACJ

S§GS Polska Sp. z 0.0,
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A AB 1232

Strona nr 1/2 Pszczyna 2016-03-10

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10875/03/2016 L
Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne "Gorna Odra" Sp. z 0.0. '
ul. Kolejowa 2/1
47-450 _Eeszkéw

e - ‘Podstawa realizacji -
Zlecenie z dnia; 2016-03-04 nr 4/2016, numer systemowy: 16005065
szar badan: | obszar regulowany prawnie

dla potrzeb potwierdzenia zgodno

053385/03/2016 Woda uzdatniona

~ Piekarnia GS _ _
" Dane zwigzane Z pobleraniem probek

SpkobiK

053385/03/2016 2016-03-07, godz.09:38

Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN SO
18458:2007 (A)

Aane _Ocena organoléptyczna wykonana podczas pobierania probki -
Barwa: brak Metnogé: brak Zapach: brak

Plan pobierania:

~izgodnie z harmonogramem

" Data rejestracii w laboratorium | Data rozpoczecia badan = | Datazakoficzenia badar
2016-03-07, godz.13:46 2016-03-07 . 2016-03-09

T Uwagl

Stan prébki w chWiIi dostarcienié do Iaboratdfium nie budzi zastrzezen

SGS Polska § | Sporzadzit:
- Z 0. 3
01-233 Warszawa) i B 2. mgr Katarzyna Gilowska

N 38600058
Laboratatium §ro oe

A cowi : 5
" Environment, Health E'SSZC;;; GL{O Ng\{,C\_
-jZﬂ!JiPszczyna, ul. Cieszyriska 52 Specjalista ds. projektéw Srodowisk ch
tel. 32 4452500, fav: 32 dayog7s ped - Pro) owiskowy
W

s el Bl & RAAGE LRk dieeen R ¢ -
i Lelmbizacie: { Laboratoriu: '
SITEYNA 43-200, Ciesrynsha 52a A8 32 4G 2800 1448 27 447 2072 Pereryng 43200, Cheszynska 52a
é Poznart £1-855, Oronowa 81 t +48 22 4449 2500 v/t +48 81 820G 4837 Pita HA-820, Na Leszhowie 4
§ WWrochawy B4-424, Muchoborska 18 towdB 37 448 2500 1487 358 7582 g Driabdown 13206, Hallera 3%
H Lesnjsh T7300, Wierzawice 574 © 448 32 445 2500 14817 2411381 g Lezajsh 70, Winrkawice 874
:g Sacezcin To-662, Grancka 16 8 t+48 91 421 3517 f48 9T 421 3517 ;
H : WO LSS GO
H

Mtamber of the 368 Group iS6S 54}

HIF 586.-000-55-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dia W 5t Warszawy w Warszawie, X1 Wydziad Gospodarsey Krajowego Refesiry Sadowego or KRS 0000027334
Kapitat zakindowe 10 144 260.00 2}



Strona nr 2/2 Pszczyna 2016-03-10
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10878/03/2016

R 3 b i ada.lv.quEIJ . _O§3385103126'1_6 rozszerzona gg g §- . wsk SikOW.
Chlor wolny mgy/l KJ-I-5.7-27 (A) < 0,05 - TE KM 0321V
Liczba enterokokéw kalowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS | KM 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100mI Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS KM Q223
tgcznie ze sporami listopadal998 r. (A)
Liczba bakterii grupy coli jtk1GOm PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS{ KM guz2
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 - PSIKM | | 0

[tk/100mi - liczba jednostek tworzgecych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r,, poz. 1989)

A4 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami, Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w radkach transportu lgdowsgo, powietrznego lub wodnego wynaosi 0,3-0,5 mg/l.

223 Nalezy badac¢ w wodzie pochodzaeej z ujed powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczainych
wartosci, nalezy zbadag, czy nie ma zagrozenia dia zdrowia ludzkiego wynikajacego z obecnosci innych mikroorganizméw
chorobotwérczych. :

1) z3

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w ciggu roku,

KJ-[-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01.2015

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartoéci wynikow badart poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doingj granicy oznaczalnoéci metady.

Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Ku$ - Kierownik Qperacyjny Laboratorium

SGS Poiska Sp.za. o
01-233 Warszawa, ul. Bema. 33'
. NiP:‘ 5888005508
: :Sifgatormm Srodowfskowe
43200 P&.zr::r:;:; E{e aéﬁi orey
fel. 32 4492500, fax: 37 g4790as 20
e

------ Koniec dokumentu ---—- .

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne 53 na stronie:

hittp:/fwww.sgs. analizysredowiska. plfpodstronalusiugl), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécic szczegblng uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialncsci,
odszkodowar i jurysdykeji zawarte w QWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninieiszym dokumencie, zgodnie z ustalenlami poczynionymi ze Zieceniodawcs i wediug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly padane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosc jedynie przed Zleceniodaweg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i abowigzkow
wynikgjgeych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy { wygladu jest niezgodne i podiega sciganiu w $wietie prawa.

Dokument meze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczong, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zieceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie poncsi odpowiedzialnosei za pochodzenie, sposéh pobrania | reprezentatywnosé probki.
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Poiskie CENTRUM
AKREDYEACH

méMGWS Plsa Sg..o.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszezyna

ul. Cieszynska 52A AB 1232
Strona nr 1/2 Pszczyna 2016-03-10
serawozANezenon wwssnosrsesavs  (MEAAININ

fZIecemodawca

Przedsiebiorstwo Wodomagowo Kanallzacyjne "Gérna Cdra" Sp. z0.0.
ul. Kolejowa 2/1
47 450 Roszkow

5 G £ Podstawa realizacji
Zlecenle z dma 2016—03-04 nr 4/2016 numer systemowy: 16005065
'Obszar badan: | obszar regulowany prawnie
_'C"el-'bédaﬁ i dla potrzeb pot\Nlerdzenla zgodnosm

- Nr Iaboratory}n" '
“prébki

053384IO3I201 6

Nr Iaboratoryjny
i DProbki-. o e e e :
053384!03!2016 2016-03-07, godz.08:51 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN IS0
19458:2007 (A)

Snioenoo 7 Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa; brak Metnosé: brak Zapach: brak

;Pl'ah Ppobierania:

""'_;fzgodme z harmonogramem

. Data rejestracji w laboratorium - | 'Data rozpoczeciabadari - | . . Data zakonczenia badan -
2016-03-07, godz.13.46 2016-03- 07 2016-03-08
: : Gl el e Uwaagh s e T e e e
Stan probkl w chwm dostarczenla do Iaboratonum nie bud2| zastrzezen
£GS Poiska 8p, 5 o, o. Sporzadzit:
01-233 Warszawa, 1), Bema 33 mgr Katarzyna Gilowska
Lab i\friP sssﬂoﬂssaa
Sratorium Srodowi : L5
gnv‘;ronment Healti? glssﬁ?f;; T\'{Dhgm
3- 8Ze2yna, ul, Cipsz o P . - .
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/10875/03/2016

- : ST R BEEE SR LT R e e e T : iki + Y SRR SRS SRS gL
| Omcunypvamets | doarostia | oM metady | MU | piopownst |2} £
Chlor wolny mgft KJ-1-5.7-27 {(A) < 0,05 - TE { KM £0,32'924
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN 1SO 7899-2:2004 (A) 0 - PS I KM 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/t00ml Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS 1 KM o223
{gcznie ze sporami listopada1998 r. (A}
Liczba bakterii grupy coli jikA10GmI PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS | KM ohes
Liczba Escherichia coli jtkA10GmI PN-EN IS0 8308-1:2014-12 {A) 0 - PSIKM | 0

jH/10G0mI - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 2 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r., poz, 1989)

i3 =4 W punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jego zwiazkami; Dopuszczalne steZzenie wolnego
chlory w zbiorniku magazynujgcym wode w $rodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnege wynosi 0,3-0,5 mgfl.

=3 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujet powierzchniowych § mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszezalnych
wartoéci, nalezy zbadad, ¢zy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z ohecnosci innych mikroorganizmow
chorobotwérezych.
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Dopuszcza sig pojedyncze bakierie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciagu roku.

KJ-I-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01.2015

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<} oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

Autoryzowal:
KM - mar inz. Marcin Kus - Kierownik Operacyjny Laboratorium

SG§ Poiska Sp.zo. o
§1-233 Warszawa, ul, Bem:; 83'
P 5880005808
é_ab.oratorium Srodowiskowe
4 20r;v=ronment, Health & Safoty
32 ‘}Pszczyn—a, ul, Cieszyrisia 52a
tel 32 4492500; tax; 32 4472072
.

------ Koniec dokumentu ----— .

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogainymi Warunkami Swiadezenia Ushug (OWSU stanowia element oferty, dostepne &g na stronie:

http://www _sgs.anaiizysrodowiska.pl/podstronalusiugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcié szczegoéling uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci
cdszkodowan i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcs i wediug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaty podane. 3GS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos¢ jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron z reaiizowania praw | obowigzkdw
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tredci, formy { wygladu jest niezgodne i podlega &ciganiu w Swistie prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawicne w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zlscenicdawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedziaincscl za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnosd prabki.




